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1. Перечень объектов, в отношении которых проведено техническое обследование: 

 

 

№ п/п Питьевое  водоснабжение Место нахождения объекта 

1 Артезианские скважины  

в том числе наблюдательные 

г. Урай,  Проезд 1, Подъезд 56 

2 Водоочистные  сооружения  (ВОС) г. Урай,  Проезд 1, Подъезд 56  

3 Насосная  станция  2 подъёма №2 г. Урай,  Проезд 1, Подъезд 56/12 

4 Насосная  станция  2 подъёма №1 (резервная) г. Урай,  Проезд 1, Подъезд 56/10 

5 Электролизная г. Урай,  Проезд 1, Подъезд 56/11 

6 Отстойники промывной воды г. Урай,  Проезд 1, Подъезд 56 

7 Резервуары питьевой воды г. Урай,  Проезд 1, Подъезд 56 

8 Сети питьевого  водоснабжения г. Урай 

 Техническое  водоснабжение  

1 Насосная  станция  1 подъёма г. Урай, Проезд 8/1,  

2 Насосная  станция  2 подъёма г. Урай, Проезд 1, Подъезд 56/1 

3 Резервуары технической воды г. Урай, Проезд 1, Подъезд 56/2 

4 Сети  технического   водоснабжения г. Урай, промзона 
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2.  Перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей 

деятельности организации или иных показателей объектов, выявленных в процессе 

проведения ТО     

2.1 Существующее  положение  в  сфере  водоснабжения 

Описание  системы  водоснабжения  муниципального  образования  города Урай   

По состоянию  на  01.01.2023 г. в  городе  Урай  существует  централизованная  система  питьевого  

и  технического  водоснабжения,  которая  представляет  комплекс  инженерных  сооружений: 

 Подъём, очистка и транспортировка питьевой  воды  потребителям в  жилую  застройку  

и   на  предприятия  города. 

 Подъём и транспортировка технической воды  с  реки Конда  для технических и 

противопожарных нужд. 

Основные технологические  показатели  системы  водоснабжения (на 01.01.2023 г.) 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование  объекта, оборудования Ед. 

изм. 

Кол-во Степень  

износа 

 Питьевое  водоснабжение    

1 Артезианские скважины  штук 53 78 

 в том числе наблюдательные штук 40 100 

2 Водоочистные  сооружения  (ВОС) штук 1 98 

3 Насосная  станция  2 подъёма №1 (резервная) штук 1  95 

4 Насосная  станция  2 подъёма №2 штук 1 80 

5 Протяжённость  сетей  питьевого  водоснабжения км. 137,99 37 

в том числе протяжённость  ветхих  сетей  км. 29,74  

6 Аварийность  ед./км. 0  

7 Потери  воды  от  поданной  в  сеть % 10  

 Техническое  водоснабжение    

1 Насосная  станция  1 подъёма штук 1  84 

2 Насосная  станция  2 подъёма штук 1 85  

3 Протяжённость  сетей  технического   водоснабжения км. 33,25 99 

в том числе протяжённость  ветхих  сетей  км. 32,13  

4 Аварийность  ед./км. 0  

5 Потери  воды  от  поданной  в  сеть % 10  

2.2 Описание состояния существующих водозаборных сооружений  

Водозабор питьевой  воды 

Площадка водопроводных сооружений расположена в 3,5 км к северо-западу от города Урай 

на площади 188 тыс. м2. 

Источником централизованного водоснабжения потребителей г. Урай является 

водозаборные сооружения  проектной производительностью – 10,56 тыс. м³/сут. 

В настоящий момент фактическая максимальная производительность водозабора с учетом 

существующих рабочих скважин составляет – 8,1 тыс.м3/сут. Разрешенный водоотбор, согласно 

протокола ТКЗ №104 от 17 ноября 2008 года составляет 24 тыс.м3/сут. 

Адрес объекта: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Урай, 

Проезд 1, Подъезд 56. 

 Год ввода в эксплуатацию – 1968 год. 

Добыча подземных вод осуществляется на основании  лицензии ХМН № 03097 ВЭ от 

16.06.2015г. Срок действия лицензии – до 31.12.2032г. 

Водозабор подземной воды расположен на одной площадке с водоочистными сооружениями.  

Водозабор охраняется, территория огорожена. Доступ посторонних лиц на территорию 

водозабора исключен.  

Всего на водозаборе пробурено 79 скважин, из них 13 – рабочих, 40 - наблюдательных, 26 – 

ликвидированы.   

Наблюдательная сеть на водозаборном участке оборудована на четвертичный (1 скважина - 
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№28в), туртасский (2 скважины - №№12, 28б), остальная часть - на куртамышский водоносный 

комплекс (ВК). В наблюдательную сеть на эксплуатируемый ВК переводятся скважины 

эксплуатационного фонда в связи с их неудовлетворительными техническим состоянием и 

интенсивным пескованием.  

Все водозаборные скважины оборудованы электромагнитными расходомерами марки Эльф, 

очередная поверка приборов проведена в установленные паспортами сроки.  

Все водозаборные скважины находятся в отапливаемых павильонах, устья скважин 

загерметизированы, арматура окрашена. 

Проводятся систематические наблюдения за режимом подземных вод: 

- замеры уровня подземных вод 1 раз в месяц (при круглосуточной работе скважины); во 

время работы скважины – динамический, во время простоя – статический уровни; 

- ежесуточный замер водоотбора;  

- 4 раза в год – отбор проб воды на полный химический анализ.   

Максимальный разрешенный водоотбор не превышается. 

В 2008 году произведена оценка запасов подземных вод на водозаборном участке и их 

государственная экспертиза. 

Разработан Проект «Зоны санитарной охраны источника водоснабжения в составе трёх 

поясов для  городского водозабора г. Урай».  Департаментом природных ресурсов и несырьевого 

сектора экономики ХМАО – Югры  утверждены и установлены границы режимов зоны 

санитарной охраны источника водоснабжения в составе трёх поясов  для  городского водозабора г. 

Урай. 

Эксплуатация водозабора ведется согласно «Проекта водозабора при пользовании недрами 

для добычи подземных вод с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения 

на Урайском месторождении пресных подземных вод». 

Конструкция водозаборных скважин 

Конструкция ныне действующих скважин (№№ 35, 40, 41, 42, 43, 52, 53, 54, 55, 63, 66, 68, 75) 

и их глубины  приведены в таблице №2.  

Несмотря на различную глубину от 90 до 110 м, они по конструкции ствола принципиально 

одинаковые: направление диаметром 526 (530) мм от +0,5-0 до 5 м, чаще кондуктор диаметром 

426 мм или 377 мм от +0,5-0 до 40-83 м, фильтровая колонна диаметром 273 мм, изредка в 

«старых» скважинах, пробуренных в 1988-1991 г.г. (№№ 52, 54, 55, 68, 75), сборная – диаметром 

273 и 219 мм, как правило, совмещенная с фильтром диаметром 219 мм от 75 до 90-98 м. 

В остальных случаях применяется отдельная фильтровая колонна диаметром 273 мм с 

установленным «впотай» фильтром.  

Рабочая часть (фильтр) скважин различная по типу. В более «старых»,  пробуренных в 1988-

1995 г.г. (№№ 41, 52, 53, 75), установлена стальная перфорированная труба с проволочной 

обмоткой  сечением 20 мм и латунной сеткой галунного плетения с гравийной обсыпкой.  

В скважинах 1991 года бурения (№№ 54, 55, 68) установлены проволочно-сетчатые фильтры 

с гравийной обсыпкой. В скважинах современного столетия (2000-2007 г.г.) (№№ 40, 43, 63) 

устанавливались щелевые с отверстием 20х200 мм и сетчатые фильтры (сетка № 66, 42, 35) с 

гравийной обсыпкой.  

Наблюдательных скважин  на водозаборе всего 40 штук в основном на куртамышском 

горизонте; одна из них оборудована на четвертичном (скважина № 28 в – сейчас без столба воды), 

две на туртасском (скважины №№ 12, 28б). Конструкция «куртамышских» скважин аналогична 

скважинам эксплуатационного фонда, поскольку все они из него «вышли».  

Оборудование водоприёмной части эксплуатационных скважин 

Оборудование водоприёмной части эксплуатационных скважин рассмотрено при описании 

их конструкции, формализованные данные по рабочей части каждой из них даны в таблице №2.  

Устья эксплуатационных скважин оборудованы отапливаемыми металлическими 

павильонами. Устьевая обвязка скважин стандартная: имеются манометры, отводной патрубок с 

краном для отбора проб, водоизмерительная аппаратура – комплекс измерительный ЭЛЬФ. В 

устьевом фланце имеется отверстие для замеров уровня воды в стволе скважины 

электроуровнемером.  
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Учёт количества добываемой воды ведётся ежесуточно, в постоянном режиме. 

Динамический уровень в эксплуатационных скважинах фиксируется систематически с частотой 

один раз в месяц. При каждом замере уровня фиксируется  «моментный» расход.  

Результаты учета количества добытой воды систематически обрабатываются специалистами 

АО «Водоканал» с вычислением среднесуточных, среднемесячных и среднегодовых расходов 

добытой воды. Ведутся рабочие журналы учета расхода и положения динамического, статического 

(на момент простаивания скважины) уровней. 

Оборудование водоприёмной части наблюдательных скважин 

Устья 19ти наблюдательных скважин  (№№ 2б, 28в, 36, 47, 49, 50, 51, 56,  57, 58,  59, 61, 62,  

65, 69, 70, 71, 74) оборудованы павильонами. Это связано с тем, что в прошлом эти скважины 

были эксплуатационные, кроме скважины №28в, оборудованной на четвертичном водоносном 

комплексе. Устье каждой наблюдательной скважины закрыто на ключ металлической 

заглушкой, имеет надписанный номер скважины, в заглушке имеется отверстие для замера 

уровня воды. Уровни в наблюдательной сети замеряются электроуровнемером с частотой 1 раз в 

месяц. Ведутся рабочие журналы. Полученные результаты обрабатываются специалистами АО 

«Водоканал». 

Сведения о ликвидированных и законсервированных скважинах 

По состоянию на 01.01.2023 года на городском водозаборе было  ликвидировано 26 скважин. 

Список этих скважин с указанием номера и даты ликвидации приведены в таблице №2.  

Законсервированных скважин на водозаборном участке нет, так как ранее действующие 

водозаборные скважины используются как наблюдательные.  

Состояние скважин соответствует санитарным нормам.  

 Технико- экономическая  эффективность  работы  скважин на за 2022 год 

Таблица  2 

Показатель Ед. измерения Величина 

Расход  электроэнергии тыс. кВт-час 746,880 

Объём  добытой  воды тыс. м3 2520,120 

Удельный  расход электроэнергии кВт-час/ м3 0,3 
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Сведения  по  техническому  состоянию  скважин  на  водозаборных  сооружений  г.  Урай 

Таблица 3 

 
№ 

п/п 

Наименование, 

номер 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Дата  
проведения 

капитального 

ремонта 

Диаметр 
обсадных 

технических 

колонн,  мм. 

Конструкция скважины 

Тип фильтра 
Глубина 

установки, м. 

Рабочая часть 

Общая 
глубина 

скважины,      

м. 

Оценка 
Процент 

износа 

Характеристика 

насосного 
оборудования (тип, 

производительность, 

напор, мощность) 

кондуктор 

экспл, 

фильтровая 
колонна 

инт. 

глубин, м; 

Нц, м 

diam, мм 

инт. 

глубин м. 

diam, мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Эксплуатационные скважины 

1 

Скважина №35 с 

установленным 

на ней 

павильоном 

1987 2018 

530                              

426 

324 

0-5 

530 

0-45 

426 

0-74 

324 

щелевой с грав. 

обсыпкой 

фильтр 82-94=12м 

отстойник 94-

96=2м 

96 Удов. 31% 

GRUNDFOS         

Q-60 м3/час                          

Н – 80 м.                                

Р - 9 кВт 

2 

Скважина №40 с 

установленным 

на ней 

павильоном 

2000 

2019 

(замена 

насоса) 

426 

273 

0-5;д/у 

526 

0-79 

273 

67-96 

159 

сетчатый сгр. обс.,  

сетка № 48 

раб часть-79-

94=15м 

отстойник 94-

96=2м 

96 Удов. 100% 

ЭЦВ8-25-70                        

Q-25 м3/час                          

Н – 70 м.                                

Р - 9 кВт 

3 
Скважина с 

павильоном №41 
1995 

2018 

(замена 

насоса) 

426 

27 

0,3-45;0-

45 

426 

0,7-93 

273 

проволочный с грав. 

об. 

раб часть-80-91=11м 

отстойник 91-93=2м 

93 Неудов. 100% 

2ЭЦВ 8-25-70                        

Q-25 м3/час                          

Н – 70 м.                                

Р - 9 кВт 

4 
Скважина с 

павильоном №42 
1995 2018 

426                              

324 

168 

0-16;0-16 

426 

0-74 

324 

63-93 
168 

щелевой с грав. 

обсыпкой 

фильтр 79-91=12м 

отстойник 91-

93=2м 

93 Удов. 68% 

2ЭЦВ10-65-110 Q-

65 м3/час                          

Н – 80 м.                                
Р - 9 кВт 

5 

Скважина №43 с 

установленным 
на ней 

павильоном 

2000 
2018 

(замена 

насоса) 

526 
426 

273 

0-5;0-83 
526 

0-83 

273 
71-100 

159 

сетчатый грав. 

обс.,сетка № 48 

раб часть фильтра -

83-98=15м 

отстойник 98-

100=2м 

100 Неудов. 100% 

2ЭЦВ 8-25-70                        

Q-25 м3/час                          
Н – 70 м.                                

Р - 9 кВт 

6 

Скважина №52 с 
установленным 

на ней 

павильоном 

1987 

2019 

(замена 

насоса) 

377 

273 

219 

+05-60 

377 

+0,7-81 
237 

81-95 

219 

проволочный с 

грав. обс., отв. 22 

мм 

раб.часть 81-94 м 

отстойник  94-95 м. 

95 Неудов. 100% 

2ЭЦВ8-25-70 
Q-25 м3/час                          

Н – 70 м                                

Р - 9 кВт 

7 

Скважина №53 с 

установленным 

на ней 

павильоном 

1989 

2018 

(замена 

насоса) 

530 

426 

273 

219 

0-5;0-60 

530 

+0,5-75 

426 

75-90 

273 

проволочный с гр. 

обс., прох. 

отверстие 20 мм 

раб часть фильтра -

75-89=14м, 

отстойник = 1м 

90 Неудов. 100% 

2ЭЦВ 8-25-70                        

Q-25 м3/час                          

Н – 70 м                                

Р - 9 кВт 



 

 

Таблица 3 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 

Скважина №54 с 

установленным 

на ней 
павильоном 

1991 

2019 

(замена 

насоса) 

426                              

273 

219 

+0,2-56;0-

56 

426 

+0,5-75 

273 

75-94 
219 

проволочно-

сетчатый с гр. 

обс. 

раб часть 

фильтра -75-

92=17м, 

отстойник -92-

94=2м 

94 Неудов. 100% 

2ЭЦВ 8-25-70                        

Q-25 м3/час                          

Н – 70 м                                
Р - 9 кВт 

9 

Скважина №55 с 

установленным 

на ней 

павильоном 

1991 

2019 

(замена 

насоса) 

426                              

273 

219 

0,2-45;0-

45426 

0,5-

8027380-

95219 

проволочно-

сетчатый с гр. 

обс.раб часть 

фильтра -80-

94=14м,отстойни

к -94-95=1м 

95 Неудов. 100% 

ЭЦВ 8-25-70                        

Q-25 м3/час                          

Н – 70 м                               

Р - 9 кВт 

10 

Скважина №63 с 
установленным 

на ней 

павильоном 

2004 
2019 

(замена 

насоса) 

526 
426 

273 

0-5;0-80 

526 

0-80 
276 

80-100 

159 

щелевойи 20х200 

мм с гр. обс., 

сетка № 48 

раб часть 

фильтра -80-

98=18м, 

отстойник -98-

100=2м 

100 Удов. 95% 

2ЭЦВ 8-25-100                        
Q-25 м3/час                          

Н – 100 м.                                

Р - 9 кВт 

11 

Скважина №66 с 

установленным 
на ней 

павильоном 

1987 2019 

530 

324 
146 

0-45;0-45 
530 

0-75 

324 
65-97 

146 

щелевой с гр.обс.   

раб часть 

фильтра -83-

95=12м, 

отстойник -95-

97=2м 

97 Удов. 20% 

2ЭЦВ10-65-110 

Q-65 м3/час                          
Н – 110 м.                                

Р - 32 кВт 

12 

Скважина №68 с 

установленным 

на ней 

павильоном 

1991 

2018 

(замена 

насоса) 

426                              

273 

219 

0,6-60;0-

60 

426 

0,8-82 

273 

82-99 

219 

проволочно-

сетчатый с гр. 

обс. 

раб часть 

фильтра -82-

98=19м, 

отстойник -89-

99=1м 

99 Неудов. 100% 

2ЭЦВ 8-25-70                        

Q-25 м3/час                          

Н – 70 м.                                

Р - 9 кВт 

13 

Скважина №75 с 

установленным 

на ней 

павильоном 

1988 

2019 

(замена 

насоса) 

530 

426 

273 

219 

0-5;0-77 

530 

0,5-77 

426 

0,7-80 

273 

80-95 
219 

проволочный с 

грав. обс.  прох. 

отверстие 20мм 

раб часть фильтра 

-80-92=12м, 

отстойник -92-

95=3м 

95 Неудов. 100% 

2ЭЦВ 8-25-100                        

Q-25 м3/час                          

Н – 100 м.                                

Р - 9 кВт 

 

 

 



 

 

Таблица 3 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Наблюдательные скважины 

14 
Скважина с 

павильоном №44 
1995  

426                              

273 
   94 Неудов. 100%  

15 
Скважина с 

павильоном №46 
1995  

426                              

273 
   87,8 Неудов. 100%  

16 
Скважина №51 с 

установленным на ней 

павильоном 

1991  
426 

273 
   62 Неудов. 100%  

17 

Скважина №62 с 

установленным на ней 

павильоном 

2004  

526 

426 

273 

   100 Удов. 95%  

18 
Скважина с 

павильоном №56 
1995  

426                              

273 
   96 Неудов. 100%  

19 Скважина №1 1968  
325 

219 
   90 Неудов. 100%  

20 Скважина  №7 бис 1980  
426 

325 
   98,5 Неудов. 100%  

21 Скважина №11 1972  
325 

219 
   70 Неудов. 100%  

22 Скважина №12 1972  146    32 Неудов. 100%  

23 Скважина №16 1975  

529 

325 

273 

   100 Неудов. 100%  

24 Скважина №17 1976  
530 

325 
   100 Неудов. 100%  

25 Скважина №19 1976  
530 
325 

   86 Неудов. 100%  

26 Скважина №20 1975  

529 

325 

273 

   94 Неудов. 100%  

27 Скважина №28а 1979  
426 

325 
   98 Неудов. 100%  

28 Скважина №28б 1980  
530 

325 
   45 Неудов. 100%  

29 Скважина №28в 1980  
325 

168 
   14 Неудов. 100%  

30 Скважина №29 1979  
530 

325 
   97 Неудов. 100%  

31 Скважина №31 1980  
426 

325 
   96 Неудов. 100%  



 

 

Таблица 3 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

32 Скважина №37 1995  
426 

273 
   93 Неудов. 100%  

33 
Скважина №45 

 
1995  

426 

273 
   99 Неудов. 100%  

34 
Скважина №48 

 
1995  

426 
273 

   88 Неудов. 100%  

35 
Скважина №72 

 
1987  

377 

273 

219 

   94 Неудов. 100%  

36 
Скважина №76 

 
1987  

377 

273 

219 

   80 Неудов. 100%  

37 

Скважина №49 с 

установленным на ней 

павильоном 

2000  

526 

426 

273 

   72 Неудов. 100%  

38 

Скважина №50 с 

установленным на ней 

павильоном 

2000  

526 

426 

273 

   77,6 Удов. 100%  

39 

Скважина №47 с 

установленным на ней 

павильоном 

2000  

526 

426 

273 

   52,6 Удов. 100%  

40 

Скважина №57 с 

установленным на ней 

павильоном 

1989  

530 
426 

273 

219 

   95 Неудов. 100%  

41 

Скважина №58 с 

установленным на ней 

павильоном 

1987  

377 

273 

219 

   78 Неудов. 100%  

42 

Скважина №59 с 

установленным на ней 

павильоном 

1987  

377 

273 

219 

   94 Неудов. 100%  

43 

Скважина №61 с 

установленным на ней 

павильоном 

1991  

426 

273 

219 

   95 Неудов. 100%  

44 

Скважина №65 с 

установленным на ней 

павильоном 

1991  

426                              

273 

219 

   88 Неудов. 100%  

45 
Скважина №67 с 

установленным на ней 

павильоном 

1987  
377 
273 

219 

   83 Неудов. 100%  



 

 

Таблица 3 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

46 

Скважина №70 с 

установленным на ней 

павильоном 

2004  

526 

426 

273 

   60,5 Удов. 100%  

47 
Скважина №71 с 

установленным на ней 

павильоном 

2004  
526 
426 

273 

   54,69 Удов. 100%  

48 

Скважина №73 с 

установленным на ней 

павильоном 

1988  

426                              

273 

219 

   95 Неудов. 100%  

49 

Скважина №74 с 

установленным на ней 

павильоном 

1988  
530   426 

273   219 
   95 Неудов. 100%  

50 
Скважина с 

павильоном №69 
1995  

426 

273 
   93 Неудов. 100%  

51 

Скважина №2 с 

установленным на ней 

павильоном 

1991  

426                              

245 

219 

   95 Неудов. 100%  

52 

Скважина №26 с 

установленным на ней 

павильоном 

1991  

426                              

245 

219 

   87 Неудов. 100%  

53 
Скважина №36 с 

установленным на ней 

павильоном 

2000  
526 
426 

273 

 
  96 Неудов. 100%  

Ликвидированные скважины 

54 5/449 
1968 

(04.1976) 
     88 Неудов. 100%  

55 6/438 
1968 

(04.19760 
     65 Неудов. 100%  

56 9 
1972 

(07.1979) 
     72 Неудов. 100%  

57 2/06687 
1975 

(04.1976) 
     94 Неудов. 100%  

58 4/557 
1968 

(04.1980) 
     82 Неудов. 100%  

59 7/448 
1968 

(07.1980) 
     82 Неудов. 100%  

60 8 
1972 

(11.1981) 
     72 Неудов. 100%  

61 3 
н/с 

(12.19810 
     н/с Неудов. 100%  



 

 

 

Таблица 3 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

62 14/21 
1972 

(10.1983) 
     92 Неудов. 100%  

63 15/20 
1972 

(10.1983) 
     92 Неудов. 100%  

64 10/17 
1972 

(05.1985) 
     65 Неудов. 100%  

65 6б/06644 
1975 

(04.1986) 
     88 Неудов. 100%  

66 5б/06643 
1975 

(06.1986) 
     98 Неудов. 100%  

67 30/24-138 
1979 

(11.1988) 
     102 Неудов. 100%  

68 25/24-174 
1979 

09.1989) 
     100 Неудов. 100%  

69 23/24-155 
1979 

(09.1989) 
     90 Неудов. 100%  

70 21/06830 
1977 

(11.1989) 
     91 Неудов. 100%  

71 22/06836 
1977 

(11.1989) 
     92 Неудов. 100%  

72 24/24-154 
1979 

(11.1989) 
     85 Неудов. 100%  

73 18/06823 
1976 

(09.1998) 
     111 Неудов. 100%  

74 60/НГ-99 
1987 

(12.1999) 
     110 Неудов. 100%  

75 64/22ВК 
1979 

(12.1999) 
     92,5 Неудов. 100%  

76 4 бис/24-176 
1980 

(08.2002) 
     105 Неудов. 100%  

77 1 бис/Т-06675 
1975 

(08.2002) 
     100 Неудов. 100%  

78 11 бис/24-193 
1980 

(08.2002) 
     83 Неудов. 100%  

79 34/ПУ-127 
1990 

(08.2002) 
     100 Неудов. 100%  
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Водозабор технической  воды 

Адрес объекта: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Урай, 

Проезд 8/1. 

Год ввода в эксплуатацию – 1973 год. 

Поверхностный  водозабор  для  технических нужд  расположен на  р. Конда  на  территории 

промзоны  г. Урая  на  правом  берегу  на  расстоянии  674  км.  от  устья  реки.  

Забор  воды  осуществляется  тремя  всасывающими  трубопроводами, которые   вынесены  

на  поток  и  оснащены  сетчатыми  рыбозащитными  устройствами.   

Водоподъём  технической  воды  включает  в  себя  заглубленную  насосную  станцию 

первого  подъёма с  установленным  в  ней  оборудованием. 

Режим  работы  водоподъёма  -  круглосуточный   в  течение  всего  года.  Добытая вода 

сразу подаётся насосной  станцией   I подъема  потребителям в распределительную сеть промзоны  

и  СОТ. 

Проектная  производительность – 6 тыс.м3/сутки, фактическая среднегодовая 

производительность - 0,3 тыс.м3/сутки (изменяется  в  зависимости  от  сезона). Фактический  

максимальный  отбор  составляет  -  2 тыс. м3/сут.   

Добыча осуществляется на основании  договора  водопользования   для забора водных 

ресурсов из поверхностного  водного  объекта на технические нужды №1467 от 06.03.2017 г. Срок 

действия – до 06.03.2023 г.  

Учет воды, переданной потребителям, осуществляется с помощью расходомера марки  

«ПРЭМ-150»,  установленного на выходе с  насосной  станции.  

 

 Технические характеристики   водозабора  технической  воды  г.  Урай 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, 

сооружений, коммуникаций 

Колич

ество, 

ед. 

Год 

ввода в 

эксплуа

тацию 

Технические характеристики Оценка Износ 

1 
Здание насосной станции 

технической воды 1 подъема 
1 1973 г. 

стены и перегородки кирпич, 

штукатурка, покраска, подземная 
часть - ж/б блоки, полы - 

металлические, бетонные, кровля  - 

профлист,  площадь - 93 м2, высота- 

2,25м -5,47 м. Общий объём здания 

–903 м3 

Удов. 84 % 

1.1 

 

Сетевой насос GORMAN-

RUPP   T4B35 B/FM         

3 2020 г. Q=125 м3 /ч, Н=60 м, N=45 кВт, 
2550 об/мин  

Хор. 25% 

1.2 Сетевой насос КМ 80-50-200С    1 2015 г. Q=50 м3 /ч, Н=50 м.в.ст., N=15  кВт, 

2900 об/мин 

Хор. 54% 

1.3 Вакуумный насос ВВН1-3 2 1991 г. Q=3 м3/мин Неудов. 100% 

1.4 Вакуумный насос ВВН1-6 1 2014 г. Q=6 м3/мин Хор. 100% 

1.5 
Дренажный насос GRUNDFOS 

Unilift AP - 1500 F 
1 2020 г. Q=21 м3 /ч, Н=15 м, N=1,3 кВт Хор. 25% 

1.6 Электроталь 3 тн.    Т-33521 1 1973 г.  Неудов. 100% 

2 

Нежилое сооружение под 

насосную станцию 

технической воды 2 подъема 

1 1971 г. 

фундамет- бетонные блоки;        

стены и перегородки - ж/бетонные 

панели, кирпич;   перекрытия -

ж/бетонные плиты; колонны- 
ж/бетонные;      лестницы -

металлические; оконные проемы 

двойные деревянные; дверные 

проемы деревянные, металлические; 

вороты - металлические обшиты 

доской;  кровля -шиферная;  полы - 

бетонные, дощатые; внутренняя 

отделка - штукатурка, побелка; 

отмостка -бетонная,  кирпича,  

площадь – 297,3 м2, высота- 2,46 м -

8,81 м. Общий объём здания –2368 
м3 

Удов. 85 % 
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№ 

п/п 

Наименование оборудования, 

сооружений, коммуникаций 

Колич

ество, 

ед. 

Год 

ввода в 

эксплуа

тацию 

Технические характеристики Оценка Износ 

2.1 Сетевой насос К-100-65-250    1 1999 г. 
Q=100 м3 /ч, Н=80 м.в.ст., N=55  

кВт, 1450 об/мин 
Неудов. 100% 

2.2 Сетевой насос К-100-65-250    1 2006 г. 
Q=100 м3 /ч, Н=80 м.в.ст., N=55 

кВт,  3000 об/мин 
Неудов. 100% 

2.3 Дренажный насос Гном 25/20    1 2021 г. 
Q=25 м3 /ч, Н=80 м.в.ст., N=3  

кВт1450 об/мин 
Хор. 25% 

2.4 Тельфер   ТЭ-320   3 тн.  1 1973 г.  Неудов. 100% 

3 

Нежилое сооружение: 

резервуар технической воды,  

подземный - V-2000 м3 

1 1973 г. 

железобетонные  конструкции 

площадь -452 м2, глубина- 6 м. 

Общий объём –2716 м3 

Неудов 100% 

4 

Нежилое сооружение: 

резервуар технической воды, 

подземный - V-2000м3 

1 1973 г. 

железобетонные  конструкции 

площадь -379,9 м2, глубина- 6,3 м. 

Общий объём –2393 м3 

Неудов 100% 

 

Технико- экономическая  эффективность  работы  насосной  станции  технической 

воды по итогам 2022 года 

Таблица 5 

Показатель Ед. измерения Величина 

Расход  электроэнергии тыс. кВт-час 174,414 

Объём  добытой  воды тыс. м3 114,180 

Удельный  расход электроэнергии кВт-час/ м3 1,5 

 

    2.3 Описание состояния  системы подготовки питьевой воды на  ВОС  

 Проектная  производительность  водоочистных  сооружений  составляет  14,16 тыс. м3/сут.  

Фактическая  производительность  6,9  тыс. м3/сут.  В состав очистных сооружений входят: 

фильтровальный зал с 11 фильтрами, электролизная, насосная, 3 резервуара чистой воды (два 

подземных резервуара V=2000 м3 и  V=3900 м3; один наземный  V=2000 м3). 

Из сети скважин вода по водосборному коллектору подается для очистки на станцию 

обезжелезивания, где в фильтровальном зале на напорных фильтрах  с предварительной 

упрощенной аэрацией происходит ее обезжелезивание.  

Обвязка фильтров стандартная, стальными и полиэтиленовыми трубопроводами ф150–200мм 

с ручным  управлением запорно-регулирующей арматуры. Подводящий трубопровод исходной 

воды  и отводящий чистой воды выполнены ф300 мм, а воздушной системы ф80 мм.  В качестве 

фильтрующего материала используется кварцевый песок с размерами фракции  0,8 – 1,2  мм и 

высотой загрузки – 1 м. 

Технические характеристики фильтров представлены в таблице 6. 

Подача воздуха в исходную воду происходит в смесителях (4 шт.).  Источником воздуха 

являются компрессорные установки  BERG-55Е (рабочая) и 6ВВ-9/9М (резервная),  

расположенные в насосной №2, откуда воздух поступает в 3 воздухосборника В-10. 

После фильтров вода поступает в трубопровод, куда подается дезинфицирующий раствор –

анолит, далее в резервуары чистой воды. Из резервуаров вода подается насосами II подъема в 

распределительную сеть города. Технические характеристики насосного  оборудования  

представлены в таблице 6. Сетевые насосы оборудованы преобразователями частоты и работают в 

автоматическом режиме, что позволяет поддерживать давление на выходе в заданном режиме  до            

Р = 4,0 кгс/см2. 

Учет воды, переданной потребителям, осуществляется с помощью 2-х расходомеров марки 

«ЭрисВЛТ500»  и «ВЗЛЕТ-РС», установленных на выходе с ВОС. 

Показатель железа в исходной воде – 10 мг/л. 

Качество очищенной питьевой воды перед подачей в распределительную сеть города и в 

распределительной сети соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 
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 Технические характеристики объектов   и  оборудования  водоочистных  сооружений  г. Урай 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, 

сооружений, коммуникаций 

Колич

ество, 

ед. 

Год 

ввода в 

эксплуат

ацию 

Технические характеристики Оценка 
Износ,  

% 

I 

Здание – Фильтровальные залы 

1,2,3 очереди, насосная станция 
питьевой воды № 2, комплектно-

трансформаторная подстанция 

1 1973 г. 

фильтровальный  зал,  насосная  

станция 2 подъёма, 

трансформаторная, технологическое 

оборудование и  трубопроводы, 

здание  выполнено из бетонных  
блоков,  кирпич, перегородки – ж/б 

плиты, кирпич., площадь – 1891,9 м2, 

высота- 2,6 м -10 м. Общий объём 

здания –17701 м3 

неудов. 99 

Фильтровальный  зал    

1 Напорный фильтр  ФОВ–3,4–0,6 1 
1991 г. 

 

Диаметр – 3,4 метра,  высота-3,53 м. 

Загрузочный материал –кварцевый 

песок. 

неудов. 100 

2 Напорный фильтр ФОВ–3,0–0,6 5 1991 г. 

Диаметр – 3,0 метра, высота-3,05 м. 

Загрузочный материал –кварцевый 

песок. 

неудов. 100 

3 Напорный фильтр ФОВ–2,0–0,6 5 1994 г. 

Диаметр – 2,0 метра,  высота-3,84 м. 

Загрузочный материал –кварцевый 

песок. 

неудов. 100 

4 Смеситель 2 1990 г. Диаметр – 700 м неудов. 100 

5 Смеситель 2 2015 г. Диаметр – 500 м хор. 25 

6 Кран-балка 3,2 тн. 1 1990 г.  удов. 100 

7 Узел учета тепла  СТС-2-100 1 1999 г.  удов. 100 

Насосная питьевой воды II очереди    

1 Насос сетевой Д800-57А 1 1991 г. 
Q=750 м3 /ч, Н=47,6 м.в.ст., N=125  

кВт, 1450 об/мин 
неудов. 100 

2 Насос сетевой GRUNDFOS 1 2019 г. 
Q =537,4 м3 /ч, Н=49,6 м, N= 90  кВт, 

2780об/мин 
хор. 20 

3 Насос сетевой GRUNDFOS 1 2019 г. 
Q =537,4 м3 /ч, Н=49,6 м, N= 90  кВт, 

2780об/мин 
хор. 20 

4 Насос сетевой GRUNDFOS 1 2019 г. 
Q =537,4 м3 /ч, Н=49,6 м, N= 90  кВт, 

2780об/мин 
хор. 20 

5 Насос сетевой 1Д800-56А 1 2015 г. 
Q=740 м3 /ч, Н=48 м.в.ст., N=132  

кВт, 1450 об/мин 
хор. 65 

6 Вакуумный насос ВНН1-3 1 1991 г. N=7,5 кВт Q=3 м3/мин неудов. 100 

7 Вакуумный насос ВВН 1-3 1 2003 г. N=7,5 кВт Q=3 м3/мин неудов. 100 

8 Дренажный насос GRUNDFOS 1 2019 г. 
Q =21 м3 /ч, Н=15 м, N= 1,3 кВт, 

2780об/мин 
хор. 20 

9 Дренажный насос GRUNDFOS 1 2019 г. 
Q =21 м3 /ч, Н=15 м, N= 1,3 кВт, 

2780об/мин 
хор. 20 

10 
Компрессорная  установка  

BERG-55E 
1 2015 г.  хор.  

11 
Компрессорная  установка 

6ВВ 9/9 
1 2005 г.  удов. 100 

12 
Воздухосборники  В-10  

(уличные) 
3 2004 г.  неудов. 100 

13 Кран-балка 5 тн. 1 1990 г.  удов. 100 

II Здание  -  Электролизная 1 1992 г. 

электролизная  для  обеззараживания  

питьевой  воды, здание  выполнено из  

кирпича, покрашено, площадь -           
83,3 м2, высота- 2,05м. - 4,89 м. 

Общий объём здания –421 м3 

удов. 100 

1 
Установка РАСКАТ для 

диафрагменного электролизера 
1 2019 г.  хор. 38 

2 
Поршневой дозирующий насос 

SEKO 
1 2019 г Q =1000 л/ч, Р=5 кгс/см², N=0,75кВт хор. 38 

3 Вентилятор ВКМц 200 2 2013 г.  хор. 65 

III Здание – Насосная станция 1 1967 г. Фундамет - бетонные блоки;        удов. 95 
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№ 

п/п 

Наименование оборудования, 

сооружений, коммуникаций 

Колич

ество, 

ед. 

Год 

ввода в 

эксплуат

ацию 

Технические характеристики Оценка 
Износ,  

% 

питьевой воды № 1 подъема стены и перегородки – кирпич, 

обшиты профлистом;  перекрытия –

ж/бетонные плиты; оконные проемы 

двойные деревянные створные; 

дверные проемы (вороты) – 
деревянные обшитые профлистом; 

лестницы –металлические; кровля –

профлист;  полы – бетонные; 

внутренняя отделка – штукатурка, 

побелка; отмостка –бетонная, 

площадь -56,7 м2, высота- 3,48м. 

Общий объём здания –387 м3 

 1 Сетевой насос 1Д200 – 90 1 1981 г. 
Q=200 м3 /ч, Н=90 м.в.ст., N=160 кВт, 

1500 об/мин 
неудов. 100 

2 Сетевой насос СД 450/22,5 1 2017 г. 
Q=450 м3 /ч, Н=22,5 м.в.ст., N=75 

кВт, 1500 об/мин 
хор. 100 

3 Вакуумный насос ВВН1-6     1 1998 г. Q=6 м3/мин неудов. 100 

4 Электротельфер ТЭ-320 3 тн.   1 1973 г. N=5 кВт неудов. 100 

IV 

Нежилое сооружение-резервуар  

питьевой воды,  подземный –  
V-2000м3 

1 1976 г. 

железобетонные  конструкции 

площадь -452,6 м2, глубина- 6м. 

Общий объём –2716 м3 
кап.ремонт замена кровельного 

покрытия .Установка новых люков и 

патрубков. 

удов 100 

V 

Нежилое сооружение: резервуар 

для питьевой воды, наземный – 

V-2000м3 

1 1973 г. 

стальные  конструкции 

площадь -207,03 м2, высота- 12 м. 

Общий объём –2484 м3 

неудов 100 

VI 
Нежилое сооружение – резервуар  
питьевой воды, подземный 

емкостью 3900м3 

1 1975 г. 
железобетонные  конструкции 

площадь -744,5 м2, глубина- 6,3 м. 

Общий объём –4690 м3 

удов. 100 

VII 
Нежилое сооружение под 

контрольно – пропускной пункт 
1 1973 г. 

фундамет- бетонный;        стены и 

перегородки – брус обшит доской, 

профлистом;   перекрытия чердачные  

-деревянное;  оконные проемы 
двойные деревянные створные; 

дверные проемы –деревянные, 

филенчатые,  кровля –профлист;  

полы – дощатые; внутренняя отделка 

– ДВП, покраска, обои; отмостка –

бетонная, площадь -47,2 м2, высота- 

2,47м. Общий объём здания –204 м3 

неудов. 100 

VIII 
Нежилое сооружение: 
отстойники промывной воды 

емкостью – 100м3 

6 1992 г. 
основание, стены – сталь, перекрытие 

– металлический лист, крыша – 

руберойд 

неудов. 100 

IX 
Теплосети, насосная станция 

подъема 
295 м. 1973 г. сталь неудов. 100 

X 
Наружные сети теплоснабжения 

на горводозаборе 

1355,8

6 м 
2002 г. 

Сталь ф-50, L=365 м. 

Сталь ф-89, L=562 м. 

Сталь ф-100, L=426,86 м. 

удов. 100 

 

Технико-экономическая эффективность  работы  водоочистных  сооружений за 2022 год 

Таблица  7 

Показатель Ед. измерения Величина 

Расход  электроэнергии тыс. кВт-час 336,096 

Объём  очищенной  воды тыс. м3 2520,120 

Удельный  расход электроэнергии кВт-час/ м3 0,13 
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 Технико-экономическая эффективность работы насосной станции питьевой воды II 

подъёма 

Таблица 8 

Показатель Ед. измерения Величина 

Расход  электроэнергии тыс. кВт-час 784,224 

Объём  воды поданной в сеть тыс. м3 2060,215 

Удельный  расход электроэнергии кВт-час/ м3 0,38 

 

    Оценка технических возможностей сооружений водоподготовки Водозабор г. Урай  

В соответствии со статьей 23 федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», а также пунктом 5 «Правил осуществления производственного 

контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 «О порядке осуществления производственного контроля 

качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»,  производственный контроль соответствия 

качества питьевой воды централизованной системы водоснабжения города установленным 

санитарно-эпидемиологическим нормативам, осуществляется в соответствии с программой 

производственного контроля качества воды. «Программа производственного контроля качества 

питьевой воды», разработанная АО «Водоканал», утверждена ТО Управления Роспотребнадзора 

по ХМАО-Югре в г. Урае и Кондинском районе.  

Исследования по контролю качества питьевой воды проводятся испытательной лабораторией 

АО «Водоканал» в установленном порядке. Данные о результатах контроля соответствия 

проектным параметрам качества питьевой воды,  соответствующей  требованиям  действующих  

нормативов  по санитарно-химическим   и   микробиологическим   показателям   на  выходе  перед  

подачей  в  распределительную  сеть  в таблице 9. 

Таблица 9 

Нормируемые показатели качества 

питьевой воды (горячей воды) 

(включая микроорганизмы) 

Един. Изм. 
Норматив 

(ПДК) 

Фактическое 

качество 

отобранных 

проб за 2022 

год 

Доля (%) проб питьевой 

воды за 2022 год, не 

соответствующих 

требованиям действующих 

нормативов 

Санитарно-химические показатели: 

Цветность град. 20 7,4 0 

Мутность  мг/дм³ 1,5 0,68 0 

Водородный показатель ед. рН 6-9 6,5 0 

Общая минерализация  (сухой 
остаток) 

мг/дм³ 1000 107 0 

Жесткость общая ⁰Ж 7 1,3 0 

Окисляемость перманганатная мг О2/дм³ 5 1,6 0 

Железо общее мг/дм³ 0,3 0,29 0 

Марганец мг/дм³ 0,1 0,07 0 

Ион аммония мг/дм³ 2,0 0,13 0 

Нитрат-ионы мг/дм³ 45 0,11 0 

Нитрит-ионы мг/дм³ 2,0 0,02 0 

Микробиологические показатели: 

ОКБ КОЕ/100 см³ Отс. 0 0 

ТКБ КОЕ/100 см³ Отс. 0 0 

Общее микробное число КОЕ/1см³ 50 0 0 

Энтерококки КОЕ/100 см³ Отс. 0 0 

Escherichia coli (E.coli) КОЕ/100 см³ Отс. 0 0 
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2.4 Водопроводная  сеть 

  Материал, диаметр трубопроводов, их фактическое состоянии, процент износа (процент 

фактического износа объектов системы по группам) 

На 01.01.2023 г. протяжённость сетей питьевого и технического водоснабжения г.  Урай  

составила – 171,24 км. из них: 

 питьевого назначения 137,99 км, сети требующие замены – 29,74 км (ветхие сети); 

 технического назначения 33,25 км, износ всех сетей 99%. 

АО  «Водоканал»  не имеет  информации  по  сетям  горячего  водоснабжения  г.  Урай, 

так  как  данные  сети  обслуживаются  АО «Урайтеплоэнергия». 

 

Анализ  технической  документации 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

 проектная  и исполнительная документация на трубопроводы водоснабжения; 

 схемы водоснабжения; 

 документы о текущих и капитальных ремонтах, 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-

сборочными чертежами, исполнительной схемой трубопроводов. 

Был произведен анализ повреждений, выявленных в процессе эксплуатации,  их характер.  

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует 

требованиям СП 3113330.2021. Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная версия СП 3113330.2012., СНиП 2.04.02-84*., СНиП 3.05.04-85* «Наружные 

сети и сооружения водоснабжения и канализации»,  ГОСТ 30732-2006 «Трубы фасонные изделия 

стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой», ГОСТ 21.601-79 

«Рабочие чертежи. Водопровод и канализация. Система проектной документации для 

строительства». 

Визуальный  контроль  системы  водоснабжения 

На надземных участках трубопроводов водоснабжения выполнен  визуальный  наружный 

осмотр.  

   

Перечень  и  технические  характеристики  сетей  питьевого  и  технического водоснабжения        

г.  Урай 

Таблица  10 
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1 101030000890 

Сети  водоснабжения  от водяного 
колодца №3-76, расположенного у 
жилого дома 47 к  жилому дому 47 
микрорайон  3   

ПЭ 63 12,5 2009 2 18 

2 101030000889 

Сети  водоснабжения  от  водяного  
колодца №Зап-7, расположенного у 
жилого  дома  11  к  жилому дому 12    
микрорайон  "Западный" 

ПЭ 110 24 2009 2 26 

сталь 150 64,16 1994 5 100 

ПЭ 63 58,6 2009 2 26 

сталь 200 188,4 1994 5 100 

сталь 89 4,27 1994 5 100 

сталь 100 5,7 1994 5 100 

3 101030000891 
Сети  водоснабжения  от  водяного  
колодца  №Зап-56  к  жилому  дому 16  

микрорайон  "Западный" 

сталь 100 22,4 1993 5 100 

сталь 89 17 1993 5 100 

4 101030000894 

Сети  водоснабжения  от водяного 
колодца №2А-48, расположенного у 
жилого дома 69  к жилому дому  69  
микрорайон  Д 

сталь 76 14,95 1992 5 100 

5 101030000895 
Сети  водоснабжения от водяного 
колодца  №2-81  расположенного  у  

жилого  дома  26а  к  жилому  дому  

П 50 18 2014 2 16 

http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1996/
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26а  микрорайон  2 

6 101030000900 

Сети  водоснабжения  от  водяного  

колодца  №Зап-3, расположенного у  
жилого дома 5 к  жилому  дому  6 
микрорайон  "Западный", к  жилому  
дому  78 микрорайон 2  

П 63 6,05 2012 2 20 

П 110 123,58 2012 2 20 

7 101030000893 

Сети  водоснабжения  по  улице 
Нагорная  от  водяного  колодца №4-
72, расположенного  у  жилого  дома 

1 до  точки  врезки А4,  
расположенной  у  жилого  дома 73   

ПЭ 110 660,08 2009 2 26 

сталь 100 293,66 1966 5 100 

8 101030000901 

ХМАО-Югра, г. Урай,  "Сети 
водоснабжения от водяного колодца  
№2-70, расположенного у жилого 
дома № 38 к жилым домам № 38; 28; 
29; 35; 36; 33; 34; 32; 30; к детскому 
саду № 12 микрорайона 2 до 

водяного колодца 2-93, точки Т, 
расположенной  на  углу жилого 
дома 32,  до водяного колодца 2-94, к 
стоматологии, до водяного колодца 
№2-67, расположенного по улице 
Ленина." 

сталь 100 90,02 1987 5 100 

ПЭ 160 181,22 2009 2 26 

сталь 89 15,53 1987 5 100 

сталь 150 227,12 1987 5 100 

9 101030000902 

Сети  водоснабжения  от  водяного  
колодца №2-64, расположенного  у  
жилого  дома  40  до  водяного  

колодца  №2-76. Расположенного у  
жилого  дома 25  к  жилым  домам  
39, 40, 41,26, 79  микрорайон  2 

сталь 200 53,4 1977 5 100 

ПЭ 63 66,32 2015 1 14 

сталь 100 101,01 1977 5 100 

ПЭ 160 225,8 2015 1 14 

сталь 65 5,8 1977 5 100 

ПЭ 110 72,43 2017 1 10 

сталь 150 41 1977 5 100 

10 101030000903 

Сети  водоснабжения  от  водяного  
колодца №2-3, расположенного у 
жилого  дома 64 к жилым  домам  64, 
65  микрорайон  2 

сталь 100 96,38 1978 5 100 

11 101030000904 

Сети  водоснабжения  от водяного  
колодца №Зап-55,  расположенного  
у  жилого  дома 16  микрорайон  
"Западный" до водяного  колодца 
№2-91,  расположенного  у  жилого  
дома  35 к  жилому  дому 27  
микрорайон  2 

сталь 200 32,3 1987 5 100 

ПЭ 160 266,15 2009 2 26 

ПЭ 75 67,48 2009 2 26 

сталь 150 12,91 1987 5 100 

сталь 100 16,2 1987 5 100 

12 101030000905 

Сети водоснабжения от  водяного 
колодца №3-79, расположенного на 
магистральном водоводе по улице 
Береговая, вдоль улицы 40-лет 
Победы, с пересечением улицы 
Ленина, вблизи здания ОАО 
"Сибнефтепровод", к жилым домам 
№101;102;103;104;105 до угла 

жилого дома №64 микрорайона 2 по 
улице Узбекистанская. 

сталь 200 669,5 1979 5 100 

сталь 150 21,4 1979 5 100 

сталь 100 25 1979 5 100 

ПЭ 63 68,6 2013  2 18 

13 101030000906 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца №Д-1, расположенного  у  
жилого дома 64   к  жилым  домам  35-
36, 35а, 36а, 62-64  микрорайон  Д 

ПЭ 110 366,7 2012 2 20 

ПЭ 63 251,82 2012 2 20 

14 101030000907 

Сети  водоснабжения  от  водяного 

колодца №4-87, расположенного  у  
жилого дома 31 на  улице  
Механиков  к  жилым  домам  44, 45, 
48, 49, 50-53, 53а  микрорайон Д 

П 110 530,19 2010 2 24 

П 63 144,58 2010 2 24 

15 101030000908 

Сети  водоснабжения  от водяного 
колодца №3-56, расположенного у  
жилого дома 17 к жилому дому 17  

микрорайон  3   

сталь 100 24,45 1982 5 100 

16 101030000909 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца 3-61, расположенного 
вблизи школы № 5, до 
миниавтоматизированной котельной  
№2 к жилым  домам  19 и  10  
микрорайона "3" 

сталь 150 103,8 1984 5 100 

ПЭ 50 13 2010 2 24 

сталь 100 83,38 1984 5 100 

17 101030000911 Сети водоснабжения от водяного ПЭ 110 73,48 2004 2 36 
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колодца 3-57, расположенного 
вблизи школы № 5,  к жилым  домам  
18 и  11  микрорайона "3" 

ПЭ 63 68,7 2004 2 36 

сталь 100 0 1984 5 100 

18 101030000912 

Сети  водоснабжения  от  водяного 
колодца №Д-7, расположенного  у  

жилого дома  60  до  водяного 
колодца №Д-15,  расположенного  у  
жилого дома  21а  к  жилым  домам  
1-11, 13-19, 60  микрорайон Д 

П 110 85 2012 2 20 

сталь 150 38,7 1968 5 100 

сталь 100 153,58 1968 5 100 

сталь 89 224,2 1968 5 100 

П 63 263,38 2012 2 20 

П 40 18 2012 2 20 

сталь 57 166 1968 5 100 

19 101030000915 

Сети  водоснабжения  от  водяного  
колодца  №Зап-1  расположенного  у  
жилого  дома  4  к  жилому  дому  4  
микрорайон  "Западный"   

П 63 38,38 1987 2 28 

20 101030000916 

Сети  водоснабжения  от  водяного  

колодца  №Зап-23, расположенного  
у  жилого  дома  13  к  жилым домам  
13,  15, 19  микрорайон  "Западный" 

сталь 89 8,3 1992 5 100 

сталь 100 28 1992 5 100 

сталь 100 19,53 1992 5 100 

П 110 63,4 2012 2 20 

сталь 76 14,57 1992 5 100 

сталь 100 31,75 1992 5 100 

сталь 150 2,8 1992 5 100 

сталь 100 46,5 1992 5 100 

П 63 17,5 2003 2 38 

П 110 106 2003 2 38 

сталь 200 39,6 1992 5 100 

сталь 76 20,2 1992 5 100 

сталь 200 55,45 1992 5 100 

21 101030000917 

Сети  водоснабжения  от  точки  
врезки  Б, расположенной  у  жилого  
дома  11  к  жилому  дому  11 
микрорайон  "Западный" 

сталь 100 78,2 1992 5 100 

ПЭ 63 28,84 2010 2 24 

ПЭ 63 32,1 2005 2 34 

23 101030000922 

Сети  водоснабжения  от водяного 

колодца №3-48, расположенного  у  
жилого дома 33  к  жилому дому 33  
микрорайон  3 

сталь 57 38,6 1985 5 100 

24 101030000925 

 Сети  водоснабжения  от водяного 
колодца №Д-7, расположенного  у  
жилого дома 60 мкр. "Д" до водяного 
колодца №Д-6, расположенного  у  
дома ребенка к дому ребенка 

сталь 100 47,23 1984 5 100 

П 110 120,76 2003 2 38 

сталь 57 8,17 1984 5 100 

П 63 53,11 2003 2 38 

25 101030000926 
НАР . С . ВОДОПР . УСТ-КИ 
ОБЕЗЖЕЛ.В 

сталь 200 85 1970 5 100 

26 101030000927 

магистральный  водовод от  точки  
врезки   Z,  расположенной  у  
жилого  дома  5  на  улице  Пионеров  
до  водяного колодца №Зап-44,  
расположенного  у  Поликлиники  

микрорайон  "Западный" 

сталь 250 257 1967 5 100 

П 225 74,4 2004 2 36 

27 101030000928 

Сети  водоснабжения  от  водяного  
колодца №А-30,  расположенного  у  
жилого дома  3 до  водяного  колодца 
№А-23,  расположенного  у  ж/д  32  
к  жилым  домам  1-5, 7, 9, 10, 14, 16-
20, 33-35 

сталь 150 118,06 1966 5 100 

сталь 100 15,46 1966 5 100 

сталь 57 78,74 1966 5 100 

28 101030000929 

Сети  водоснабжения  от  водяного  
колодца  №2-37, расположенного  у  
жилого  дома  76  к жилому  дому  76  
микрорайон  2 

сталь 100 16 1982 5 100 

29 101030000930 

Сети  водоснабжения  от  точки  
врезки  А1,  расположенной  у  
жилого дома  63  до  водяного 
колодца №А-24,  расположенного  у  
жилого дома 32  к  жилым  домам  

21-24, 30-32, 37-54, 56-60, 62-67  
микрорайон  А 

сталь 100 44,6 1971 5 100 

сталь  26 84,9 2020 2 24 

металлоп
ласт 

26 8,8 2016 4 72 

металлоп
ласт 

16 16,24 2016 4 72 

ПЭ 63 63,02 2016 4 72 

ПЭ 40 74,5 2022 1 0 

30 101030000931 

Сети  водоснабжения  от  водяного 
колодца №Д-6,  расположенного  у  
Дома  ребёнка  микрорайон  Д  до  
водяного колодца  №Г- 20,  
расположенного у жилого дома 56 

сталь 100 20,5 1973 5 100 

П 110 164,5 2017 1 10 
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микрорайон Г 

31 101030000932 

Сети  водоснабжения  от  водяного 
колодца №3-11, расположенного  у  
жилого  дома 16  к  жилому  дому 16  
микрорайон  3  

П 110 72,6 2004 2 36 

32 101030000934 

Сети  водоснабжения  от водяного 

колодца №3-54, расположенного у 
жилого дома 21 к жилому дому 21  
микрорайон  3   

ПЭ 75 44 2019 1 6 

33 101030000935 

Сети  водоснабжения  от  водяного 
колодца №А-8,  расположенного  у  
жилого дома  68 микрорайон  А  до  
водяного колодца №2А-13,  
расположенного у жилого дома 13 

микрорайон 2А   

сталь 150 19,9 1983 5 100 

ПЭ 160 141 2019 1 6 

34 101030000936 

магистральный  водовод  от  
котельной  МУП "УТЭ, 
расположенной на промзоне  до  
водяного колодца №1Б-17,  
расположенного  у  жилого дома 5 на  
улице  Пионеров  

сталь 300 2094 1973 5 100 

35 101030000937 

Сети  водоснабжения  по улице 
Ленина  от  водяного  колодца №2-
56, расположенного  у  жилого дома 
53 к  жилым  домам  53,  54, 55  
микрорайон 2 

П 110 168 2021 1 2 

П 110 185 2016 1 12 

36 101030000938 

магистрральный водовод  от  
котельной  МУП  "УТЭ", 

расположенной на промзоне  до  
водяного колодца  №1Б-27, 
расположенного у  магазина  "Гера"  
на  улице  Шевченко 

сталь 350 2042 1974 5 100 

37 101030000939 

магистральный водовод  по  улице  
Узбекистанской  от  водяного  
колодца  №Зап-34,  расположенного  
у школы №12  микрорайон  

"Западный" до водяного колодца 
№2-37, расположенного у жилого 
дома 76 микрорайон 2 

П 160 1105,8 2012 2 20 

П 63 26,2 2012 2 20 

38 101030000940 

сети  водоснабжения от  
водозаборного  сооружения   до  
Профилактория,  расположенных  на  
промзоне 

П 160 515 2019 1 6 

сталь 150 585 1981 5 100 

39 101030000941 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца 3-72, расположенного у 
дома 100 микрорайона 2   до 
водяного колодца 3-17, 
расположенного у жилого  дома 22 
микрорайона 3 

сталь 300 227,63 1982 5 100 

П 225 513,25 2015 1 14 

П 63 18 2015 1 14 

сталь 63 23,09 2005 5 85 

П 110 154,7 2015 1 14 

П 75 8,08 2015 1 14 

сталь 76 69,83 2005 5 85 

сталь 225 58,2 2005 5 100 

40 101030000942 

Сети  водоснабжения  от  водяного 
колодца №3-57,  расположенного  у  
жилого дома  17  до  водяного 
колодца №3-59,  расположенного  у  
жилого дома  21 мкр. 3   

П 110 58,75 2003 2 38 

П 110 76 2015 1 14 

сталь 150 8,2 2003 5 95 

П 110 30,4 2010 2 24 

41 101030000943 

магистральный водовод от  водяного 

колодца №Л-4, расположенного  у  
жилого дома  76  микрорайон  Д  до  
водяного колодца №2А-10,  
расположенного  у  жилого дома  12  
микрорайон  2А  и  от  водяного 
колодца "№Л-19,  расположенного  у  
жилого дома  64 микрорайон  
"Лесной"  до  водяного колодца №Д-
27, расположенного у жилого дома 

41 микрорайон Д   

сталь 150 330,54 1989 5 100 

П 110 662,5 1989 2 16 

П 63 27 1989 2 16 

П 160 28,16 1989 2 24 

сталь 200 28,8 1989 5 100 

42 101030000871 

Сети  водоснабжения  от  водяного  
колодца №Зап-48  к 
Профессионально техническому  
училищу  №59   микрорайон  

сталь 100 9,72 1986 5 100 

П 63 38 2002 2 40 
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"Западный"   

43 101030000873 

Сети  водоснабжения  от водяного 
колодца №Д-33, расположенного у  
жилого дома 75 к жилому дому 75  
микрорайон  Д 

сталь 89 18,7 1987 5 100 

44 101030000946 

технический водовод от 

водоподъемного сооружения  до  
водозаборного  сооружения, 
расположенных  на  промзоне   

сталь 500 1095 1973 5 100 

45 101030000948 

Сети  водоснабжения  от водяного 
колодца №Зап-57, расположенного у 
жилого дома 78 к жилому дому 77  
микрорайон  2   

П 63 55,1 2003 2 38 

46 101030000950 

Сети  водоснабжения  от водяного 
колодца №Л-3,  расположенного  у  
канализационной насосной станции 
№4  до  водяного колодца №Л-7, 
расположенного  у жилого дома 3 к  
канализационной  насосной станции 
№4,  жилому дому  1 микрорайон 
"Лесной" 

сталь 150 85,05 1989 5 100 

сталь 100 104 1989 5 100 

сталь 89 7 1989 5 100 

сталь 57 10 1989 5 100 

47 101030000952 

Сети  водоснабжения  от  водяного 
колодца №4-14, расположенного  у  
жилого дома  9   до точки  врезки  
А3,  расположенной  у  жилого дома  
23а  на  улице Сибирская 

сталь 100 295,4 1990 5 100 

П 110 81 2016  1 12 

48 101030000956 

Сети  водоснабжения  от водяного 
колодца №3-53, расположенного у 

жилого дома  1а, к жилым домам 1а, 
2а  микрорайон  3 

сталь 100 40,75 1989 5 100 

сталь 100 10,5 1989 5 100 

49 101030000961 

магистральный водовод от  водяного 
колодца №2А-10,  расположенного  у  
жилого дома  11  микрорайон  2А  до  
водяного колодца №Зап-32, 
расположенного  у  дома 24 мкр. 
Западный 

П 225 431 2019 1 6 

50 101030000963 

Сети  водоснабжения  от  водяного  
колодца №2-97, расположенного  у  
жилого  дома  96  к  детскому  саду 
№6  микрорайон  2 

П 63 26,1 2003 2 38 

51 101030000970 

Сети  водоснабжения  от водяного 
колодца №3-47, расположенного у 
жилого дома 34 к жилому дому 34  

микрорайон  3   

П 63 17,05 2012 2 20 

52 101030000874 

Сети  водоснабжения  от водяного 
колодца №3-16, расположенного  у  
жилого дома  54   до  водяного 
колодца №3-49,  расположенного  у  
жилого  дома  33  микрорайон  "3" 

сталь 150 337,01 1989 5 100 

П 160 80,45 2015 1 14 

П 110 46,8 2012 2 20 

П 110 63,7 2017 1 10 

53 101030000971 

Сети  водоснабжения  от  водяного  

колодца №Зап-14, расположенного  у  
жилого  дома  11  до водяного  
колодца №Зап-20, расположенного  у  
детского  сада  15  микрорайон  
"Западный" 

П 150 151 2021 1 2 

сталь 200 62,2 1990 5 100 

54 101030000974 
Сети  водоснабжения  от  водяного  
колодца  №Зап-21  к  жилому  дому  

13  микрорайон  "Западный"  

сталь 76 8,5 1990 5 100 

55 101030000975 

Сети  водоснабжения  от  водяного  
колодца  №Зап-22, расположенного  
у  жилого  дома  13   к  жилому  дому 
13  микрорайон  "Западный"  

сталь 89 12,75 1990 5 100 

56 101030000976 

магистральный водовод  по  ул.  
Береговой  от  водяного колодца №2-

22,  расположенного  у  жилого дома  
91  микрорайон  2  до  водяного 
колодца  
№3-49,  расположенного  у  жилого  
дома  33  и к  главной  
канализационной насосной станции  
микрорайон  3   

П 75 14,8 2015 1 14 

П 225 215,2 2011 2 22 

П 160 201 2015 1 14 

П 110 431 2013 2 18 
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57 101030000979 

технический  водовод  от  
водозаборного  сооружения,  
расположенного  на  промзоне  до  

котельных  МУП  "УТЭ", 
расположенных  на  промзоне  и   в  
посёлке  Первомайский   

сталь 300 2982 1987 5 100 

П 225 1115,3 2019 1 6 

сталь 200 11632,7 1987 5 100 

58 101030000980 

магистральный водовод  от  
водозаборного  сооружения  до  
котельной  МУП "УТЭ", 
расположенных на промзоне   

сталь 500 2163 1984 5 100 

59 101030000969 

технический водовод  от  
водозаборного  сооружения,  
расположенного  на  промзоне  до  
Сухого  бора 

сталь 500 3500 1969 5 100 

60 101030000977                   

технический водовод  от  
водозаборного  сооружения,  
расположенного  на  промзоне  до  

"Головных" 

сталь 350 9597,31 1970 5 100 

61 101030000978 

магистральный водовод  от  
водозаборного  сооружения,  
расположенного  на  промзоне  до  
водяного колодца №2-71,  
расположенного  у  жилого дома  40  
микрорайон  2 

сталь 400 4589,2 1970 5 100 

П 400 1875,6 2013 2 18 

62 101030000981 

магистральный  водовод  от  
водяного  колодца  №Зап-48,  
расположенного  у Поликлиники 
микрорайон "Западный" до водяного 
колодца №2-1, расположенного у 
жилого дома 66 микрорайон 2 

П 225 1079,7 2018 1 8 

П 315 435,9 2016 1 12 

64 101030000983 

Сети  водоснабжения  от  водяного 

колодца №3-33, расположенного у  
жилого дома 12  к жилому дому  12  
микрорайон  3 

П 110 5,9 2004 2 36 

65 101030000984 

магистральный водовод  по  улице  
Узбекистанская  от  водяного 
колодца №2-2,  расположенного  у  
жилого дома  65  микрорайон  2  до 
водяного колодца №3-29,  

расположенного  у  жилого дома  21  
микрорайон  3   

П 225 78,7 2004 2 36 

П 225 13,6 2010 2 24 

П 160 251,7 2010 2 24 

66 101030000992                   

Сети  водоснабжения  от  водяного  
колодца №4-87,  расположенного  у  
жилого  дома 31  на  ул.  Механиков  
до  точки  врезки  А5, 
расположенной  у  жилого  дома  62  
на  ул.  Кольцова 

сталь 100 86,1 1973 5 100 

П 110 127,9 2017  1 10 

67 101030000985 

магистральный  водовод  по улице 
Ленина  от  водяного колодца №2-56,  
расположенного  у  жилого дома  53  
микрорайон 2  до  водяного колодца  
№Зап-48,  расположенного  у  
Поликлиники   микрорайон  
"Западный"   

П 315 117,77 2008 2 28 

сталь 300 302,45 1974 5 100 

П 315 365,75 2017 1 10 

сталь 250 372,03 1974 5 100 

68 101030000987 

Сети  водоснабжения  от водяного 
колодца №3-84, расположенного у 
жилого дома 40 к жилому дому 40  
микрорайон  3   

П 110 15,65 2013 2 18 

69 101030000988 
Сети  водоснабжения  от жилого 
дома 58а к жилому дому 72  
микрорайон  Д 

П 110 82,6 2009 2 26 

70 101030000989 

Сети  водоснабжения  от  водяного  
колодца  расположенного  у  жилого  
дома  5  к  жилому  дому   5  
микрорайон  "Западный" 

П 50 8,4 2015 1 14 

71 101030000990 

Сети  водоснабжения  от водяного  
колодца №2-25,  расположенного  у  
жилого дома 93  до водяного колодца 

№2-76,  расположенного  у  жилого 
дома 25 к  жилым домам  83, 84, 94, 95  
микрорайон  2 

П 225 436,57 2015 1 14 

сталь 100 5,5 1977 5 100 

П 63 44,14 2015 1 14 

П 110 49,2 2015 1 14 

П 160 68,95 2015 1 14 

72 101030000993 ВОДОЗАБ.СООР-Я /К 659/ П 315 104,6 2017 1 10 
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Водозабор, Промбаза П 315 305,2 2018 1 8 

сталь 325 185 1994 5 100 

П 110 139 2022 1 0 

П 225 90,2 2016 1 12 

П 225 70,4 2018 1 8 

П 110 13,45 2018 1 8 

П 110 32 2020 1 4 

Сталь 426 265,4 2011 3 55 

Сталь 325 13,4 2011 3 55 

Сталь 426 16,5 1994 5 100 

Сталь 86 56,05 1994 5 100 

Сталь 100 142,2 1994 5 100 

П 90 95 2011 2 22 

металлоп
ласт 

26 49,8 2019 1 6 

73 101030000996 

Сети  водоснабжения  от  водяного 
колодца №Д-41,  расположенного  у  
жилого дома 43  к  жилым  домам  

78,  79  микрорайон  Д 

сталь 300 172,5 1987 5 100 

сталь 200 61,6 1987 5 100 

П 160 150,9 2013 2 18 

74 101030001000 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца № 2-49,расположенного 
между жилыми домами № 50 и  49,до 
водяного колодца № 2-50 и к жилым 
домам № 44,45 микрорайона 2 

сталь 100 66,8 1998 5 100 

П 63 24,4 2009 2 26 

сталь 89 17,2 1998 5 100 

75 101030001001 

Сети водоснабжения от водяного 

колодца № Зап-6, расположенного по 
улице Узбекистанская  до жилого 
дома № 7 микрорайона Западный. 

сталь  100 20,5 1998 5 100 

76 101030000870 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца № Зап-36, расположенного у 
жилого дома № 19/2 микрорайона 
Западный, до городской бани. 

сталь  150 72,55 1998 5 100 

77 101030001008 

Сети  водоснабжения  от водяного 
колодца №Аэропорт-11, 
расположенного  у  жилого дома  3А  
микрорайона "Аэропорт"  до 
канализационных очистных  
сооружений  города  Урая 

П 110 472,8 2011 2 22 

П 110 2100,4 2015 1 14 

78 101030001010 

Сети  водоснабжения  микрорайона  
"Аэропорт" от  водяного  колодца  
Аэропорт 11, расположенного  у  
жилого  дома  3а  до  жилых  домов 
1, 2, 5, 5а, 6, 6а, 7-17, 26-28, 
гостиница  "Лайнер",  КНС-Аэропорт 

сталь 100 27,37 1973 5 100 

П 63 31 2015 1 14 

сталь 57 85,45 1973 5 100 

П 32 62 2011 2 22 

П 63 203,1 2011 2 22 

П 16 20 2011 2 22 

П 110 669,5 2011 2 22 

П 75 134,8 2011 2 22 

79 101030001046 

Сети водоснабжения к 
Автозаправочной станции от 
водяного колодца 3-3 по улице 
Узбекистанской вдоль 

автомобильной дороги 

сталь 150 537,4 1999 5 100 

сталь 57 131,5 1999 5 100 

80 101030001045 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца  №2А- 25, расположенного 
между жилыми домами № 22 и 21 к 
водяному колодцу № 26, и к жилому 
дому №21 микрорайона "2А". 

п 110 33,9 2017 1 10 

81 101030001018 

Сети водоснабжения от водяного 

колодца №1Б- 17а, расположенного 
на магистральном водопроводе по 
улице Пионеров до водяного колодца 
№1Б- 17, расположенного вблизи 
жилого дома №4а. 

сталь  273 18,9 2000 5 100 

сталь  200 61,2 2000 5 100 

82 101030001023 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца №1Б- 36, расположенного 

по улице Маяковского  до  ВК 1Б-35,  
расположенного  у городского 
центра госсанэпиднадзора. 

П 110 121,1 2000 3 44 

83 101030001027 

Сети водоснабжения  микрорайона 
"Аэропорт" от  водяного колодца 
№Аэропорт-3,  расположенного  у  
жилого дома  25   до  точки  врезки  

П 110 502,9 1998 3 48 

П 110 60,7 2000 3 48 
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Д, расположенной у жилого дома 5а   

84 101030001011 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца № Аэропорт-10 к 
общежитию №4  микрорайона 
«Аэропорт» 

сталь 57 20,95 1995 5 100 

85 101030001105 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца 3-6, расположенного между 
жилыми домами 25 и 27а к жилым 

домам 27а,27б микрорайона "3" 

П 160 26,9 2000 3 44 

П 110 33,85 2000 3 44 

86 101030001106 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца №1Б- 27, расположенного 
по улице Ленина, проходящие по 
улице Шевченко вдоль молебного 
дома, к школе №4, до водяного 
колодца №1Б- 42, далее от точки 

врезки L1, расположенной на углу 
гостиницы "Турсунт" до точки 
врезки L 

П 180 692,5 2000 3 44 

П 110 44,9 2000 3 44 

сталь  150 36,5 2000 5 100 

87 101030001017 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца № "Зап"-44 к поликлинике 
для взрослых, расположенной по 
улице Ленина 89. 

П 160 773,9 2001 3 42 

88 101030001020 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца  № 2-38,расположенного по 
улице Узбекистанская,до водяного 
колодца № 2-40,к детскому дому и 
спортивному залу "Радуга", к 
водяному колодцу № 2-41, к Храму, с 
пересечением улицы Узбекистанская, 
до водяного колодца № 2-43, 

расположеного у жилого дома №71 
микрорайона 2. 

сталь 100 337,25 2001 5 100 

П 63 115 2015 1 14 

сталь 200 60,4 2001 5 100 

сталь 89 46,92 2001 5 100 

сталь 57 9 2001 5 100 

89 101030001053 

Сети водоснабжения от смотровой 
площадки, расположенной около 
налоговой инспекции , проходящие 
вдоль учебного комбината, 
канализационно-насосной станции 2, 
по улице Пионеров до точки "А", 

расположенной около 
повысительной насосной станции 
МУП Урайтеплоэнергия 

сталь 200 861,45 1997 5 100 

90 101030001060 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца №"Д"- 41, расположенного 
по улице Космонавтов вблизи 
жилого дома № 43 микрорайона "Д", 

до водяного колодца №"А"- 2, 
расположенного по улице 
Космонавтов вблизи жилого дома № 
70 микрорайона "А". 

пэ 225 696,25 2020 1 4 

91 101030001058 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца № 1Б-33А, расположенного 
вблизи магазина "Маяк" к центру 
государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, 
расположенного по улице Чехова, 
дом 9. 

сталь 100 130,49 1980 5 100 

п 63 23,76 2018 1 8 

92 101030001022 
Сети водоснабжения от водяного 
колодца № 1Б-11 к туберкулезному  
диспансеру по улице Толстого 

П 63 98 2017 1 10 

93 101030001013 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца № 2-59 к  жилому дому № 
55, к Администрации  дом № 60 и 
гаражу Администрации микрорайона 

2 . 

П 63 71 2021 1 2 

94 101030001049 

ХМАО-Югра, г. Урай,  "Сети 
водоснабжения от водяного колодца 
№ 2-12, расположенного около 
жилого дома № 57 к дому № 59 
микрорайона 2" 

сталь 100 40 1975 5 100 

сталь 76 22 1975 5 100 
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95 101030001026 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца № 2-9, расположенного у 
жилого дома № 57, проходящие 

через подвальное помещение жилого 
дома № 67 к жилому дому № 56 
микрорайона 2 

сталь 100 50 1975 5 100 

96 101030001033 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца 3-32 на углу жилого дома 
12, вдоль улицы Ленина к жилому 
дому 54, вдоль жилых домов 15,12,25 
к жилым домам 28,29,25,26а, до угла 

жилого дома 26а, вдоль улицы 
Узбекистанская, к жилому дому 26 
до водяного колодца 3-17 
микрорайона 3. 

П 225 48,64 2019 1 6 

сталь 150 98,42 1983 5 100 

П 225 644,06 2019 1 6 

сталь 133 8,12 1983 5 100 

сталь 150 23,6 1983 5 100 

сталь 100 53,28 1983 5 100 

П 63 16,7 2019 1 6 

П 110 31,65 2015 1 14 

П 50 72,58 2021 1 2 

П 63 70 2015 1 14 

97 101030001047 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца № 4-73, расположенного 
вблизи жилого дома № 2 по улице 
Механиков  к налоговой инспекции и 

до водяного колодца № 4-14, 
расположенного около Гостиницы по 
улице Сибирская. 

сталь 100 212,87 1986 5 100 

П 160 321,5 2019 1 6 

98 101030001061 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца № "Зап"-20, расположенного 
между детским садом № 15 и жилым 
домом № 15 микрорайона Западный 

к детскому саду №15. 

п 50 11,85 2013 5 100 

99 101030001067 

Сети  водоснабжения  от  точки  
врезки  К, расположенной у жилого 
дома 47  до  водяного колодца №3-73  
к  жилым домам  46,  47  микрорайон  
3 

сталь 100 14,25 1994 5 100 

сталь 100 48,6 1994 5 100 

100 101030001057 

Сети  водоснабжения  от  водяного 

колодца №2-35 к  школе  №1  
микрорайон  2 

П 110 132,9 1998 3 42 

101 101030000879 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца № 1Б-31 к  школе № 4, 
расположенной по улице 
Маяковского, дом 13 

П 75 40 2014 2 16 

102 101030001054 

Сети водоснабжения от водяного 

колодца № 3-71 к хозяйственному 
блоку, теплице и к школе № 5 
микрорайона  3. 

сталь 100 97 1981 5 100 

П 26 17 2013 2 18 

103 101030001059 
Сети водоснабжения от водяного 
колодца № 3-78 к школе № 6 
микрорайона  3 

П 63 26,8 2010 2 24 

104 101030001068 

Сети водоснабжения от точки врезки 

№ 4-41, расположенного в районе 
дома №13 по ул. Толстого до 
водяного колодца №1Б-27, 
расположенного в районе 
пересечения улиц Ленина и 
Шевченко 

П 63 143,94 1985 1 14 

сталь 57 73,5 1985 5 100 

105 101030001066 

Сети водоснабжения от водяного 

колодца №"Зап"-44, расположенный 
между поликлиникой для взрослых и 
профессионально-техническим 
училищем №59 к жилым домам №№ 
21, 19/1, 19/4, школе № 12 и 
автостанции микрорайона Западный. 

П 225 251,35 2017 1 10 

сталь 100 72,85 1982 5 100 

сталь 76 8,88 1982 5 100 

П 110 9,55 2017 1 10 

П 160 38,37 2017 1 10 

П 75 22 2017 1 10 

106 101030001064 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца № "Аэропорт"-3 к жилым 

домам №24 и №25 и школе -интернат 
№3 микрорайона "Аэропорт". 

сталь 150 13,4 1984 5 100 

П 110 36 2015 1 14 

сталь 100 79,5 1984 5 100 

110 101030000877 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца 2-4, расположенного у 
жилого дома 104 микрорайона "2" до 
жилых домов 1,2,3 микрорайона "3" 

ПЭ 160 30 2001 2 40 

ПЭ 110 104,54 2001 2 40 

ПЭ 110 20,75 2022 1 0 

ПЭ 90 20,38 2022 1 0 
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111 101030001019 

Сети водоснабжения от  точки А, 
расположенной вблизи жилого дома 
№64 по  ул.  Садовая до  точки   В, 

расположенной вблизи жилого дома 
№62 по улице Кольцова 

П 110 112 2001 2 40 

112 101030001112 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца 3-33, расположенного у 
жилого дома 12, с пересечением 
улицы Ленина к жилым домам 
53,52,51,36,39,38,31,30,32,37,35, к 
детскому саду № 20 микрорайона "3" 

и к магистральному водоводу, 
идущему вдоль улицы Береговая 

П 225 294,4 2001 2 40 

сталь 100 17,1 2001 5 100 

сталь 89 42,5 2001 5 100 

сталь 76 17,3 2001 5 100 

П 160 82,95 2001 2 40 

П 110 160,45 2001 2 40 

П 160 119,9 2001 2 40 

П 110 140,15 2001 2 40 

сталь 89 27,9 2001 5 100 

113 101030001107 

Сети водоснабжения  от точки № 1, 
расположенной по улице Кедровая 
между жилыми домами № 28 и № 30, 
с пересечением этой улицы вдоль 
жилых домов №№39, 43 до точки № 
2, расположенной  на углу жилого 

дома № 43 по улице Кедровая. 

П 110 150,95 2002 2 40 

114 101030001078 

Сети водоснабжения  от водяного 
колодца 3-107, расположенного 
вблизи жилого дома 55 к жилым 
домам 55 и 56 микрорайона "3" 

сталь 89 80,42 2001 5 100 

115 101030001114 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца 3-65, расположенного на 

улице Ленина, проходящие через 
подвальные помещения жилых домов 
6а,5 до врезки у водяного колодца 3-
57, расположенного вблизи школы № 
5 микрорайона "3" 

П 225 146,2 2001 2 40 

116 101030001080 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца №1Б- 1, расположенного у 
жилого дома № 27 микрорайона 2, к 

комплексу социальной защиты 
населения. 

П 63 34,9 2001 1 12 

117 101030001082 

Сети водоснабжения  от  водяного  
колодца №Зап-37  расположенного  у  
миниавтоматизированной  котельной  
№1  к  миниавтоматизированной  
котельной  №1  микрорайон  

"Западный" 

сталь 150 12 2002 5 100 

118 101030001086 

Сети  водоснабжения от водяного 
колодца  22, расположенного  вблизи 
жилого дома № 22 микрорайона 2/А, 
к водяному колодцу № 23, Музею. 

П 57 30 2021 1 2 

119 101030001115 

Сети водоснабжения, проходящие по 
улице Нефтяников, от точки А, 

расположенной около жилого дома 
№33 по улице Механиков, к 
водяному колодцу № 4 90 и далее до 
водяного колодца    № "Д"-
14,расположенного около магазина 
"Новинка", затем от водяного 
колодца №4-94 до водяного колодца 
№1Б-29, расположенного по улице 
Шевченко" 

П 180 1248,82 2001 2 40 

120 101030001116 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца № 2-22, расположенного 
вблизи Дворца спорта "Старт", 
проходящие вдоль жилых домов №№ 
91, 90 к жилым домам №№ 89/А, 90 
микрорайона 2, с пересечением 
улицы Ленина вдоль городского узла 

связи, коммерческого банка до точки 
врезки "В", расположенной на углу 
жилого дома № 57 микрорайона 2 

П 225 406,2 2001 2 40 

П 160 38,32 2001 2 40 

сталь 150 8,5 2001 5 100 

сталь 89 5,6 2001 5 100 

121 101030001084 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца № "Л"-27, расположенного 
вблизи жилого дома № 89 к жилым 
домам №№ 89, 87, 88, 68, 70, 71, 

сталь 100 101,52 1994 5 100 

П 50 33 2015 1 14 

сталь 100 22 1994 5 100 

сталь 150 88,7 1994 5 100 
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микрорайона "Д" и до водяного 
колодца № 2А-47, расположенного на 
углу жилого дома № 69 микрорайона 

"Д". 

сталь 57 48 1994 5 100 

сталь 100 37,85 1994 5 100 

122 101030001085 
Сети водоснабжения от водяного 
колодца № 2-75 к жилому дому № 25 
микрорайона 2. 

П 63 14 2015 1 14 

123 101030001108 
 Н/с хол. Вод д 42,43,46-
49,51,52,69,шк№14 

П 225 139,5 2003 2 38 

П 160 388,22 2003 2 38 

П 110 121,7 2003 2 38 

П 90 69,3 2003 2 38 

П 75 60,72 2003 2 38 

П 63 206,42 2003 2 38 

124 101030001109 
 Н.Сети хол.водоснаб.ж/д 
69,71,70,д/б"Силуэт" 

П 160 126,3 2003 2 38 

П 110 18,5 2003 2 38 

П 63 20 2003 2 38 

125 101030001089 
 Наружные сети водоснабжения ж/д 
57 м-н 3 

сталь 150 44,75 2003 5 95 

сталь 89 38,65 2003 5 95 

126 101030001110 
 Наруж.сети водоснабжения ж/д 75 
(секции №№1,2) 

П 110 95,6 2003 2 38 

127 101030001111 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца 3-10 до водяного колодца 
Аэропорт-1,  расположенного  около 
жилого дома 24 микрорайона 
Аэропорт 

П 160 152,5 2000 3 44 

128 101030001087 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца № Аэропорт-11 к 
общежитию № 3А микрорайона 

«Аэропорт» 

сталь 57 26,9 1995 5 100 

129 101030001090 Сети водоснабжения м-он Лесной 

сталь 20 152,18 1994 5 100 

сталь 32 42,74 1994 5 100 

сталь 57 18,29 1994 5 100 

сталь 150 69,03 1994 5 100 

Металлоп
ласт 

20 13 2008 2 28 

П 32 30,62 2008 2 28 

П 50 75,79 2008 2 28 

130 101030001097 
 Нар.сети водоснабжения ул.  

Садовая   

П 110 820,1 2004 2 36 

П 63 1556,08 2004 2 36 

П 25 221,7 2004 2 36 

сталь 25 144,6 2004 5 90 

П 20 21,45 2004 2 36 

сталь 20 143,3 2004 5 90 

П 16 27,9 2004 2 36 

131 101030001096  Нар.сети хол. водоснабжения  м-н  Д  

П 160 411,79 2004 2 36 

П 110 32,2 2004 2 36 

П 63 901,03 2004 2 36 

132 101030001095 
 Нар.сети хол. водоснабжения   
м-н  Г  

П 160 463,7 2004 2 36 

П 110 752,3 2004 2 36 

П 63 2165,25 2004 2 36 

133 101030001094  Водопровод от вк №3-112 до ж/д 59 П 63 18,26 2004 2 36 

134 101030001093  Водопровод от вк №3-112 до ж/д 58 П 63 8,27 2004 2 36 

135 101030001092 
 Водопровод от ВК 2А-30 до ж/д19 м-

н 2А 
П 63 20 2004 2 36 

136 101030001091  Водовод  Ю-В района 
П 160 2853,6 2004 2 36 

сталь 100 2,6 2004 5 90 

137 101030001088 

 Водопровод питьевой, пожарный 
Юность Шаима 

(внутриплошадочные сети 
водоснабжения ККЦК "Юность 
Шаима") 

П 63 52,37 2014 2 
     16 
 

138 101030001276 Водовод к  котельной КОС сталь 150 2,8 2006 4 80 

139 101030001279 Нар. сети вод-я здания решёток КОС П 32 126,8 2021 1 2 

140 101030001282 
Сети  водоснабжения - хозяйственно-
питьевой водопровод детского сада 

№16 

П 110 34,55 2003 2 32 

141 101030001283 
Сети  водоснабжения  от  ВК 1Б-6  до  
инфекционной  больницы 

сталь 100 55 2006 4 80 

142 101030001285 
Сети  водоснабжения  от  ВК  Г-27  
до  ж/д 18г 

П 110 44 2006 2 32 
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143 101030001288 

Сети  водоснабжения  от  ВК 1Б-50  
расположенного около котельной 
МУП "Урайтеплоэнергия"до 

Урайского отделения Сбербанка № 
7961 по адресу улица Ленина №90 

П 63 92,5 2006 2 32 

144 101030001290 
Сети  водоснабжения  от  ВК Зап-48  
до  ж/д  91  по  ул.  Ленина 

П 110 121,45 2006 2 32 

145 101030001297 
Сети водоснабжения от водяного  
колодца 3-123 до МАК-4 дома №60 

м-н 3  

П 160 17,55 2006 2 32 

146 101030001298 

Сети  водоснабжения  от  т.А  расп.  
возле МАК-4 до  т. Б расп.  у  трансф. 
подстанции, ХМАО-Югра, г. Урай,  " 
Сети  водоснабжения  от  т.А  расп.  
возле МАК-4 до  т. Б расп.  у  трансф. 
Подстанции" 

П 160 101,28 2006 2 32 

147 101030001305 Сети  водоснабжения  д/с №1 П 63 144,18 2006 2 32 

148 101030001307 
Сети  водоснабжения  от  ВК А-21  
до  общежития малосемейных 
граждан 

П 110 29,8 2006 2 32 

149 101030001314 

Сети  водоснабжения  ул. Кольцова, 
от т. врезки т. № 1 до ВК 4-53 возле 
ж.д.24, от точки врезки т. № 2 до ж.д. 

65, от ВК 4-67 по ул. Нагорная до ВК 
4-46 по ул. Кольцова 

П 110 852,12 2006 2 32 

П 63 65,17 2006 2 32 

П 40 1521,39 2006 2 32 

150 101030001316 

Сети  водоснабжения  здания пункта 
проката коньков хоккейного корта 
Дворца спорта для детей и 
юношества "Звезды Югры" 

П 63 93,3 2006 2 32 

151 101030001317 

Сети  водоснабжения  здания 

молельного дома от ВК-3-30, 
расположенного по ул. Южная в 
районе ГИБДД (улица 
Узбекистанская, дом № 2) к зданию 
молельного дома (улица Южная, дом 
№2) 

П 110 38,47 2006 2 32 

П 63 25,35 2006 2 32 

152 101030001318 
Сети  водоснабжения  микрорайона 
3, от ВК3-83А, расп. возле ж.д.40 до 

ВК3-77А, расп. возле ж.д. 47 

П 225 342,95 2006 2 32 

П 110 116,2 2006 2 32 

П 63 30,1 2006 2 32 

153 101030001320 

Сети  водоснабжения  от ВК4-85, 
распол. возле ж.д.№ 31 до ВК 4-73, 
распол. возле ж.д. № 2 по ул. 
Механиков 

П 160 834,3 2006 2 32 

П 63 1681,39 2006 2 32 

154 101030001321 
Сети  водоснабжения  от ВК4-13  ул.  
Сибирская 

П 110 420,02 2006 2 32 

П 40 571,35 2006 2 32 

155 101030001331 
Сети  водоснабжения от ВК У-8  до  
ж/д5 

сталь 133 70,2 2006 4 80 

156 101030001359 
Сети  водоснабжения  от 2-39  до 
ЮВ-40  Юго-Восточный  район 

сталь 168 1002,89 2006 4 75 

157 101030001360 
Сети  водоснабжения от 2-102  до 
МАК-7 

сталь 200 93 2006 4 75 

158 101030001347 Сети  водоснабжения  ж/д 3  м-н Д П 63 8,18 2007 2 30 

159 101030001348 
Сети  водоснабжения  микрорайона  

2А 

П 160 293,25 2007 2 30 

П 110 759 2007 2 30 

П 63 994,19 2007 2 30 

160 101030001350 Сети  водоснабжения  архива П 63 21,98 2007 2 30 

161 101030001352 
Сети  водоснабжения  оборотного  
водоснабжения  пождепо 

сталь 57 30,76 2007 4 75 

162 101030001353 Сети  водоснабжения  пождепо сталь 57 11,6 2007 4 75 

163 101030001355 
Сети  водоснабжения  от 1Б-14  к  
зданию акушерско-
гинекологического  корпуса 

П 160 13 2007 2 30 

164 101030001357 Сети  водоснабжения  ДК  Нефтяник П 110 77,3 2007 2 30 

165 101030001368 Сети вод-я ж/д 4а мрк. А П 63 15,1 2007 2 30 

166 101030001371 
Сети  вод-я от 4-89  по  ул.  
Механиков  ж/д 31 

П 160 30,65 2007 2 30 

П 63 24,3 2007 2 30 

167 
101030001380

_2 

Сети вод-я от ВК-22.  расп. вблизи  
дс Старт к  муз. Школе и  ж/д №91, 
92, 93 м-н 2 

сталь 100 5,66 2007 4 75 

П 110 58,8 2007 2 30 

П 160 106,08 2007 2 30 

п 225 79,8 2015 1 14 

п 63 67,7 2007 2 30 
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168 101030001521 Сети вод-я от Аэр-1 до СУ-21 П 160 960,17 2007 2 30 

169 101030001523 Сети вод-я от Д-10  до  Д-12 сталь 150 73,7 2007 4 75 

170 1,0103E+11 
Сети вод-я ж/д 6 мрк. А от А-27 до 
А-12 

П 110 179,75 2007 2 30 

П 63 8,7 2007 2 30 

171 101030001526 
Сети вод-я от вк А-3 к ж/д 69, 70, 76, 
80, 84 м-н А 

П 75 293,5 2007 2 28 

П 110 21,05 2007 2 28 

172 101030001527 
Сети вод-я от вк 2А-4 к ж/д 71, 72 м-

н А 
П 75 65,95 2007 2 30 

173 101030001528 
Нар. сети вод-я от вк П-79 к ж/д 6, 7, 

8, 9 ул. Молодёжная 

П 20 17,04 2007 2 28 

П 25 42,9 2007 2 28 

П 32 12,4 2007 2 28 

174 101030001529 
Нар. сети вод-я от вк П-85 к ж/д 1 ул. 

Молодёжная 
П 32 25,2 2007 2 28 

175 101030001530 
Нар. сети вод-я от вк П-80 к ж/д 11 
ул. Молодёжная 

П 32 18,4 2007 2 28 

176 101030001531 
Нар. сети вод-я от вк П-74 к ж/д 3, 4, 
5, 7 ул. Песчаная 

П 16 28,7 2007 2 28 

П 20 11,6 2007 2 28 

П 25 24 2007 2 28 

П 32 42,4 2007 2 28 

177 101030001533 
Сети  вод-я паталогоанатомического  
отделения 

сталь 76 16,5 2007 4 75 

178 101030001535 
Нар. сети вод-я от вк П-73 к ж/д 9, 
10, 11, 13 ул. Песчаная 

П 16 69,9 2007 2 28 

П 20 35,8 2007 2 28 

179 101030001536 
Нар. сети вод-я от вк П-72 до  точки  
врезки №1на ул. Песчаная 

П 32 35,5 2007 2 28 

180 101030001537 
Нар. сети вод-я от вк П-84 к ж/д 1 ул. 
Песчаная 

П 25 18,2 2007 2 28 

181 101030001538 
Нар. сети вод-я от вк П-78 к ж/д 3, 5 
ул. Молодёжная 

П 20 54,4 2007 2 28 

182 101030001539 
Сети вод-я от вк 2-96  к ж/д 33, 34, 
32, 30, 30 м-н 2 

П 110 380,2 2007 2 28 

сталь 150 40,21 2007 4 70 

сталь 100 2,5 2007 4 70 

183 101030001541 Сети вод-я от вк 1Б-13 к ж/д №4 П 110 13,6 2008 2 28 

184 101030001542 
Сети вод-я от вк 1Б-53 к ж/д №100,  

ул.  Ленина 
П 110 116,8 2008 2 28 

185 101030001887 Сети вод-я ж/д 7 мкр. 1 от вк 2-65 П 160 121,05 2008 2 32 

186 101030001429 
Сети вод-я по ул. Ленина от вк Зап-
48 до Шевченко, 16 

П 225 464,53 2008 2 28 

П 160 45,62 2008 2 28 

П 110 64,21 2008 2 28 

187 101030001432 
Сети вод-я от вк 1Б-16 до детской 
поликлиники 

П 160 35,9 2008 2 28 

П 110 8,87 2008 2 28 

188 101030001433 Сети вод-я от вк Зап-60 к Гимназии П 110 12,16 2008 2 28 

189 101030001749 

Сети водоснабжения к МАК-10 от 
водяного колодца Зап-58, 
расположенного у жилого дома № 

12, микрорайон Западный до 
водяного колодца 1-4, 
расположенного у ж/д №7, 
микрорайон 1, к зданию МАК-10 
(микрорайон 1, здание № 7а) 

П 160 254,55 2008 2 28 

190 101030001754 
Сети вод-я здания Центра творчества 
юных 

П 90 17,14 2008 2 28 

191 101030001762 

Сети водоснабжения поселка 
Первомайский от водяного колодца 4-
89 до водяного колодца П-1, 
расположенного у жилого дома №31 
на улице Механиков по улицам 
Нефтяников, Осенняя, Рябиновая, 
Березовая, Весенняя, Цветочная, 
Кедровая, Сосновая, Песчаная, 

Молодежная до водяного колодца П-1, 
расположенного у здания пожарного 
депо (улица Нефтяников, 1А) 

П 110 5674,5 2006 2 28 

П 160 850,65 2006 2 28 

П 25 105,2 2006 2 28 

Сталь 57 6 2006 4 70 

192 101030001761 

Сети водоснабжения микрорайона 
Лесной от водяного колодца Л-33 до 
Водяного колодца Л-75, сети 
водоснабжения от водяного колодца 

Л-33, расположенного в районе 
жилого дома №98 микрорайона 
Лесной, вдоль улицы Шаимская, 
далее по микрорайону Лесной до 

Сталь 159 1936,03 2007 4 70 

Сталь 100 501,03 2007 4 70 

Сталь 57 18,23 2007 4 70 
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водяного колодца Л-75, 
расположенного у жилого дома №78 
микрорайона Д 

193 101030001842 
Сети водоснабжения от водяного 
колодца "Западный - 48" к жилому 
дому № 91 "А", ул. Ленина 

П 110 87,4 2007 2 30 

194 101030001843 
Сети водоснабжения от водяного 
колодца 1Б-28 к жилому дому №14/1 
улица Шевченко 

П 110 88 2007 2 30 

195 101030001844 
ХМАО-Югра, г. Урай,  "Сети 
водоснабжения детской школы 
искусств" 

П 110 23,2 2009 2 26 

196 101030001832 

Сети водоснабжения  от водяного 
колодца Аэропорт-5 ко Дворцу 
спорта для детей и юношества 
"Звезды Югры" 

П 63 300,29 2003 2 38 

197 108030001891 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца СУ-13 до водяного колодца 
СУ-31 между улицами Ленина и 
Таежная 

П 63 70,1 2009 2 28 

198 108030001892 
Сети водоснабжения от водяного 
колодца СУ-14 до водяного колодца 
СУ-33 по улице Таежная 

П 160 119 2006 2 28 

199 108030001896 
Сети водоснабжения   жилого дома 
№ 13Г, микрорайон «1Г» 

П 160 19,62 2009 2 26 

П 63 8,5 2009 2 26 

200 108030001906 
Сети водоснабжения жилого дома № 
29 по ул. Механиков 

П 63 21,02 2009 2 26 

201 108030001907 
Сети  водоснабжения по ул. 
Брусничная 

П 160 371 2008 2 26 

202 108030001914 
Сети водоснабжения жилого дома № 
112 микрорайона "Лесной" 

П 63 44,42 2010 2 26 

П 40 13,11 2010 2 26 

203 108030001915 
Сети водоснабжения жилого дома № 
111 микрорайона "Лесной" 

П 63 45,25 2010 2 26 

П 40 13,04 2010 2 26 

204 101040001947 

сети водоснабжения от водяного 

колодца ЮВ-47 до водяного колодца 
ЮВ-99 микрорайона "Земля 
Санникова" 

П 150 141,4 2010 4 65 

205 108030001946 
Наружные сети водоснабжения 
жилого дома № 96 микрорайона 2 

П 110 124,85 2003 2 40 

П 63 7,55 2003 2 40 

206 108030001908 

Сети водоснабжения от водяного 

колодца 2-76, расположенного у 
жилого дома 26 микрорайона 2 к 
зданию резервного роддома 

п 110 126,7 1995 1 10 

207 108030001950 

Магистральный водопровод от 
водяного колодца Зап-45 до водяного 
колодца ЮВ-80 Юго-Восточного 
района 

Сталь 159 591,9 2008 4 70 

ПЭ 160 99,7 
2021, 
2022 

1 0,12 

208 108030001960 
Водопровод к жилому дому №27А в 
микрорайоне 2 

П 63 33,87 2009 2 26 

209 108030001962 

Сети водоснабжения микрорайона 
"Земля Санникова" (ул. Романтиков, 
Энтузиастов, Яковлева, пер. 
Средний) 

П 110 456,1 2009 2 26 

Сталь 100 455,2 2009 4 65 

210 108030001987 

Сети водоснабжения микрорайона 
"Земля Санникова" от водяного 
колодца Л-29 до водяного колодца 
ЮВ-48 

П 160 1838,95 2005 2 26 

Сталь 159 639,42 2008 4 65 

211 108030001997 
Наружные сети водоснабжения от 
водяного колодца № Л-5 к жилому 
дому № 76 микрорайон 1Д 

П 63 38,71 2010 2 24 

Металлоп
ласт 

32 32,3 2010 2 24 

212 108030001996 

Наружные сети водоснабжения от 
водяного колодца № Г-20, 
расположенного у жилого дома № 56 
микрорайон 1Г, до водяного колодца 
№ Г-23, расположенного у жилого 
дома № 66 микрорайон 1Д, до точки 
врезки № 1, расположенной у дома 
№ 65а микрорайон 1Д 

П 110 711,08 2010 2 24 

П 63 494,94 2010 2 24 

213 108030001998 
Наружные сети водоснабжения от 
водяного колодца № Д-28 к жилым 
домам №№ 58, 58а микрорайон 1Д 

П 110 103,19 2010 2 24 

П 63 33,22 2010 2 24 



 

 32 
 

214 108030002000 
Наружные сети водоснабжения от 
водяного колодца №Л-4, к жилым 
домам №78, 79 микрорайон 1Д" 

П 110 35,54 2008 2 24 

П 63 72,51 2008 2 24 

215 108030002008 

Наружные сети водоснабжения от 
ВК  № Д-43,  расположенного на 
углу жилого дома №54 микрорайона 
"Д" до ВК П-42, расположенного 
вблизи территории гаражного 
некоммерческого партнерства 
"Механик" 

П 225 586,04 2011 2 26 

П 63 116,4 2011 2 26 

216 108030002016 

Сети водоснабжения микрорайона 
Лесной от водяного колодца Л-27 до 
водяного колодца Л-80, 
расположенного в районе жилого 
дома №89 микрорайона "Д", далее по 
микрорайону Лесной до ВК Л-80, 
расположенного в районе жилого 
дома №75 микрорайона Лесной 

Сталь 159 824,35 2011 4 70 

217 108030002013 
Магистральный водопровод от 
горводозабора до микрорайона 
Солнечный,  протяженность  

Сталь 426 6782,82 2009 4 65 

218 108030002012 

Сети водоснабжения физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
протяженностью 66,8 м., от водяного 
колодца Г-15, расположенного в 

районе физкультурно-
оздоровительного комплекса, до 
здания физкультурно-
оздоровительного комплекса 
(микрорайон "1Г" дом №66)   

П 63 66,8 2011 2 22 

219 108030002015 
Сети водоснабжения от водяного 
колодца А-32 к жилому дому   №5-А 

микрорайона "А" 

П 63 11,2 2011 2 28 

220 108030002014 
Сети водоснабжения от водяного 
колодца Г-8 до жилого дома № 8Г 
микрорайона 1Г,  

П 110 112,07 2011 2 28 

221 108030002039   
Сети водоснабжения  жилого дома 
№9Г микрорайона "1Г" 

П 63 17,8 2011 2 22 

222 108030002051 
Сети водоснабжения жилого дома 
№14Д мик. 1Д 

П 110 41 2009 2 24 

223 108030002121 

Сети водоснабжения детского сада 
№10 (проезд Первооткрывателей,1), 
назначение: сооружения 
водоснабжения, протяженность 26 м 

П 125 26 2010 2 20 

224 108030002131 
Сети водоснабжения детской 
поликлиники (ул.Пионеров, дом 1А) 

П 315 212,2 2013 2 18 

П 160 10,8 2013 2 18 

225 108030002162 
Сети водоснабжения котельной ДС 
"Старт" 

П 160 135 2014 2 16 

226 108030002176 
Сети водоснабжения жилого дома № 
40 мкр 2А, протяженность 46м. 

П 110 46 2011 2 20 

227 108030002223 
Сети водоснабжения 
производственной базы ОАО 
"Водоканал" 

П 160 61,2 2017 1 10 

П 110 54,3  2017 1 10 

П 75 153,5 2015 1 14 

228 108030002228 Сети водоснабжения ГОВД, гаражи сталь 57 8 1996 5 100 

229 108030002220 
Сети водоснабжения Кафе 
"Экспресс" 

П 20 37 2014 3 44 

230 108030002217 Сети водоснабжения ГИБДД. мкр,3 сталь 150 78 1993 5 100 

231 108030002224 
Сети водоснабжения от водяного 
колодца №3-49 до точки врезки т.А 

сталь 150 145,9 1976 5 100 

232 108030002219 Сети водоснабжения по Аллее Славы 

сталь 219 12 2004 5 90 

П 225 266 2004 2 36 

П 315 93,5 2004 2 36 

П 110 77,5 2004 2 36 

233 108030002218 
Сети водоснабжения Военкомата и 
ЭГЭБ-3(общая) 

П 32 107,8 2014 4 74 

234 108030002221 Сети водоснабжения Типография П 63 50 2021 1 2 

235 108030003206 
Набережная реки Конда имени 
Александра Петрова 

ПЭ 50 71 2021 1 2 

236 108030002225 
Сети водоснабжения по ул. 
Береговая 

П 160 235 2005 2 24 
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237 108030002226 
Сети водоснабжения 
психоневрологического диспансера 

П 50 162 2011 2 22 

238 108030002227 
Сети водоснабжения по ул. 
Буровиков 

сталь 159 316 2004 5 90 

239 108030002229 
Сети водоснабжения хоккейного 
корта мкр. Западный 

П 63 67 2002 1 12 

240 108030002248 
Сети водоснабжения здания лыжной 
базы 

П 110 344 2015 1 14 

241 108030002247 
Сети водоснабжения малогабаритной 
автоматизированной котельной 
МАК-8 

П 225 77,82 2015 1 14 

П 160 210,18 2015 1 14 

242 108030002237 
Сети водоснабжения жилых домов 
№№113,114 микрорайона Лесной 

П 63 329 2014 2 16 

243 108030002274 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца №ЮВ-78, расположенного в 

районе жилого дома №98 мкр. 
Лесной к жилому дому №117 мкр. 
Лесной 

П 63 46 2015 1 14 

244 108030002304 
Сети водоснабжения по ул. 
Первопроходцев 

П 110 271 2016 1 12 

245 108030002305 

Сети водоснабжения от ВК-15, 
расположенного в районе 

пересечения улиц Нефтяников, 
Южная до водяного колодца №ЮВ-
47, расположенного в районе №19а, 
по улице Кондинская Юго-
Восточного микрорайона 

П 400 2448 2016 1 12 

246 108030002322 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца №Л-37, расположенного у 

жилого дома №102 мкр. Лесной до 
жилого дома №116 мкр. Лесной 

П 63 70 2014 2 16 

247 108030002326 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца Аэр-25 до 
административного здания по 
адресу: г.Урай, мкрн. Аэропорт, 29а 

П 32 66 2014 2 16 

248 

  

108030002327 
  

Сети водоснабжения от ВК ПР-19 до 

административного здания под 
многопрофильный колледж по 
адресу: город Урай, проезд 
Студенческий, подъезд 23 

сталь 159 199 1994 3 56 

П 160 78,9 2021 1 2 

249 108030002328 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца № 1Б-50, до точки врезки, 
расположенной на пересечении ул. 
Толстого и Северная 

П 160 125 2009 2 26 

250 108030002329 Сети водоснабжения ГОВД 
П 110 99,85 2016 1 12 

сталь 150 17,15 1971 5 100 

251 108030002330 Сети водоснабжения КНС-3 мкр. 2А П 16 50 2014 2 16 

252 108030002331 Сети водоснабжения туалета ЦПКО П 50 67 2011 2 22 

253 108030002336 

Наружные сети водоснабжения, 
Ханты- Мансийский автономный 
округ-Югра, г.Урай, район 
Центральный 

П 110 83 2012 2 20 

254 108030000014 
Водовод от ж/д 7 мкр. Западный до 

ЦРП 
П 63 40 2003 2 38 

255 108030002325 
Сеть водоснабжения по ул. 
Рябиновая от водяного колодца П-32 
до водяного колодца П-31 

П 110 195 2012 2 20 

256 108030002356 
Наружные сети водоснабжения от 
столярного цеха до водяного колодца 
около ТП79П 

П 160 408,61 2008 2 28 

257 108030002358 Сети водоснабжения детского сада  П 110 68,4 2016 1 12 

258 108030002376 
Сети водоснабжения жилого дома 
№49Д в микрорайоне 1Д 

П 110 3 2016 1 12 

259 108030002383 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца СУ-39 до водяного колодца 
СУ-31 между улицами Ленина-

Таёжная 

П 110 185 2012 2 20 

260 108030002384 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца СУ-7 до водяного колодца 
СУ-11 между улицами Ленина-
Энергетиков 

П 110 264 2012 2 20 
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261 108030002390 
Сети водоснабжения жилого дома № 
13 по ул. Маяковского 

П 110 8 2016 1 12 

262 108030002410                   
Сети водоснабжения жилого дома № 
19а в микрорайоне 1А 

П 110 112 2017 1 10 

263 108030002398 

Сети водоснабжения микрорайона 
1А от водяного колодца А-10, 
расположенного на углу жилого 
дома 62 до водяного колодца А-12, 
расположенного на углу жилого 

дома 10 по улице 50 лет ВЛКСМ 

П 225 277 2015 1 14 

264 108030002563 
Сети водоснабжения от ВК 4-86 до 
ВК 4-135 по ул. Механиков 

П 50 98 2015 4 62 

265 108030002564 
Сети водоснабжения от ВК П-38а до 
ВК 4-136 по ул. Нагорная 

П 32 80 2014 4 62 

266 108030002634 
Сети водоснабжения 
многоквартирного жилого дома №1 

микрорайон 1 

П 63 9 2017 1 10 

267 108030002679 
Сети водоснабжения мкр. 
Солнечный от водяного колодца С-1 
до водяного колодца С-86 

П 225 1567 2014 2 16 

268 108030002678 
Сети водоснабжения микрорайона 
"Солнечный" 

сталь 273 39,2 2009 4 65 

П 225 2535,35 2009 2 26 

сталь 219 39,2 2009 4 65 

П 160 4875,31 2009 2 26 

П 110 743,3 2009 2 26 

П 63 4912,64 2009 2 26 

269 108030002649 

Сети водоснабжения от водяного 

колодца №МС-3, расположенного в 
районе пересечения улиц Солнечная, 
Южная до ВК-15, расположенного в 
районе пересечения улиц 
Нефтяников, Южная 

П 400 2214 2014 2 16 

270 108030002650 
Сети водоснабжения по ул. 
Островского, Толстого 

П 225 504,34 2014 2 16 

П 75 36,6 2014 2 16 

П 110 118,3 2014 2 16 

271 108030002651 

Наружные сети водоснабжения от 
водяного колодца №1Б-62 по ул. 
Островского, до водяного колодца 
№Зап-57, расположенного возле 
жилого дома 21, микрорайона 

Западный 

П 225 371 2014 2 16 

272 108030002657 
Сети водоснабжения от водяного 
колодца ВК А-10 до колодца ВК 1Б-
46 

П 225 310,38 2017 1 10 

П 160 81,12 2017 1 10 

273 108030002785 Водопровод (ул. Ленина, дом 104) П 110 27,55 2018 1 4 

274 108030002798 
Сети холодного водоснабжения 
крытого катка 

П 110 55 2020 1 4 

275 108030002983 
Наружные сети водоснабжения по 
объекту: "Реконструкция площадь 
"Планета звезд" 

П 63 75 2019 1 6 

П 32 113 2019 1 6 

276 108030002996 

Сети водоснабжения жилого дома 
№95 по ул. Ленина, расположенное 
по адресу: ХМАО-Югры, города 

Урай, сети водоснабжения от 
водяного колодца №1Б-63, 
расположенного в районе жилого 
дома №6 по ул.Островского к 
жилому дому №95 по ул.Ленина 

П 63 36 2017 1 10 

277 108030002795 

Система водоснабжения. 
Реконструкция нежилого здания 
детской поликлиники под жилой дом 

в г.Урай (Ленина 96) 

П 110 18 2019 1 4 

278 108030002996 

Сети водоснабжения от водяного 
колодца №ЮВ-2, расположенного в 
районе гаражного кооператива 
"Нефтяник-2" до водяного колодца 
№ЮВ-47, расположенного у жилого 
дома 19а улица Кондинская  

П 160 667,72 2005 1 2 

279   
Наружные сети водоснабжения 
жилого дома №77А мкр. Д  

П 110 34,1 2005 2 34 

280   Наружные сети водоснабжения Сталь 50 5,54 2012 3 50 
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жилого дома №20 мкр. Д  

281   
Наружные сети  водоснабжения 

жилого дома №3 мкр. Лесной  
П 110 22,05 2007 2 30 

282   
Наружные сети  водоснабжения 
жилого дома №11Г мкр. Г  

П 63 48,04 2013 2 18 

283   
Наружные сети  водоснабжения 
жилого дома №10Г мкр. Г 

П 110 21,17 2015 1 14 

284   
Наружные сети  водоснабжения 

жилого дома №115 мкр. Лесной  
П 63 16,2 2013 2 18 

285   
Наружные сети  водоснабжения 
жилого дома №43 мкр. 2А  

Сталь 100 24,23 2008 4 70 

286   
Наружные сети  водоснабжения 
жилого дома №42 мкр. 2А  

Сталь 100 87,37 2008 4 70 

287   
Наружные сети  водоснабжения 

жилого дома №41 мкр. 2А  
Сталь 100 54,85 2011 3 55 

288   
Наружные сети  водоснабжения 
жилого дома №16 мкр. 2А  

П 63 15,1 2013 2 18 

289   
Наружные сети  водоснабжения 
жилого дома №7а мкр. 2А  

П 63 4,7 2009 2 26 

290   
Наружные сети  водоснабжения 

жилого дома №18а мкр. А  
П 110 31,21 2008 2 28 

291   
Наружные сети  водоснабжения 
жилого дома №93 ул. Ленина  

П 110 70,6 2008 2 28 

292   
Наружные сети  водоснабжения 
жилых домов №№2/1, 2/2 мкр. 1  

П 
110 85,11 2011 2 22 

63 42,64 2011 2 22 

293   
Наружные сети  водоснабжения 

жилого дома №10А мкр. 1  
П 110 75,2 2010 2 24 

294   
Наружные сети  водоснабжения 
жилого дома №10 мкр. 1  

П 110 97 2006 2 32 

295   
Наружные сети  водоснабжения 
жилого дома №49а мкр. 2 

П 63 8,74 2005 2 34 

296   
Наружные сети  водоснабжения 

жилого дома №5 мкр. 1  
П 

110 57,7 2016 1 12 

75 10 2016 1 12 

297 108030003170 
Инженерные сети по ул.Брусничная 
в г.Урай. 

ПЭ 160 303 2019 1 6 

298 108030002807 
Наружные сети водоснабжения к 
нестационарному объекту в районе 
детского парка "Солнышко" 

ПЭ 25 28 2021 1 2 

299 108030003178 
Инженерные сети водоснабжения 
переулка Тихий, переулка Ясный 
микрорайона Солнечный 

ПЭ 110 475 2021 1 2 

300 108030003203 

Сети водоснабжения, 
расположенные в микрорайоне 2А в 
районе многоквартирного жилого 
дома №45/2 

ПЭ 110 126 2016 1 12 

301  

Сети водоснабжения от водяного 
колодца №А-30, расположенного в 
районе жилого дома №3 мкр.1А до 
водяного колодца №Г-35, 
расположенного в районе жилого 
дома №2 мкр.1Г 

ПЭ 160 31 2022 1 1 

 

     Условия,  подлежащие  выполнению: 

Мероприятия Выполнить работы 

Обязательные 

мероприятия. 

1. Устранить течи воды из трубопроводов и арматуры (где присутствуют). 

2. После выполнения ремонтных работ провести гидравлическое 

испытание на прочность и плотность труб участков сети водоснабжения.   

Рекомендуется к 

выполнению. 

1. Восстановить тепловую изоляцию (где требуется). 

2. Восстановить защиту от коррозии на трубопроводах и несущих 

металлических конструкциях. 

3. Устранить возможность проникновения верховых и грунтовых вод в 

колодцы, устранить источники капельной влаги с перекрытий. 

4. Очистить колодцы от мусора и посторонних предметов. 

5. Заменить участки труб с повышенным коррозионным износом. 

8. Привести в рабочее состояние арматуру. 

9. Установить лестницы в колодцы (где отсутствуют). 
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Аварийность и инценденты на водопроводных сетях  г. Урай  за  2020-2022 гг. 

Аварийность за 2020 – 0 ед/км; 

2021 – 0 ед/км; 

2022 – 0 ед/км. 

Инценденты за 2020 – 0,04 ед/км; 

2021 – 0,05 ед/км; 

2022 – 0,04 ед/км. 

Продолжительность  перерывов водоснабжения у абонентов в  городе Урай  не превышает  

установленной  Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов».  

Возможна дальнейшая эксплуатация водопроводных сетей, при условии проведения поэтапной    

замены  ветхих участков. 

 

Информация о проведении ремонтов (капитальных и текущих) на сетях и объектах 

водоснабжения г. Урай 

 Таблица  11 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, инв. № Ед. 

изм. 

Объём 

работ 

План, 

тыс. руб. 

Выполнение 

Объём 

работ 

Сумма, 

тыс.руб. 
 2018 год      

 бюджет округа + местный бюджет      

1 Капитальный ремонт ( с заменой) систем водоснабжения:       

Капитальный ремонт магистрального водовода от водяного 

колодца №Зап-48, расположенного у поликлиники 

микрорайон "Западный" до ВК 2-1, расположенного у 

жилого дома 66 микрорайон 2 инв.№101030000981. Замена 

участка магистрального водовода от водяного колодца 

№Зап-33 до водяного колодца №2-36. (г.Урай, от водяного 

колодца № Зап-33, расположенного у  здания городского 
суда (д.№1 ул. Крылова) до водяного колодца № 2-36, 

расположенного у жилого дома 76 микрорайон 2). 

 

км 

 

1,085 

 

9238,532 

1,085 9238,532 

2 Капитальный ремонт ( с заменой) систем водоснабжения:       

Капитальный ремонт водозаборных сооружений 

инв.№101030000993. Замена участка наружных сетей 

водоснабжения в районе скважин №№52,53,54 от ВК№19 

до ВК№26. (г.Урай , водозаборные сооружения, Проезд 1, 

подъезд 56). 

км 0,405 3529,495 0,405 3529,495 

3 Капитальный ремонт ( с заменой) систем водоснабжения:       

Капитальный ремонт резервуара для питьевой воды, 

подземного  V- 2000 м3 инв.№ 101030001455. (город  Урай, 

Проезд 1, подъезд 56/6). 

 

шт 

 

1 1529,023 1 1529,023 

4 Капитальный ремонт ( с заменой) систем водоснабжения:       

Капитальный ремонт  комплектно-трансформаторной 
подстанции инв. №101020000307. Замена  ВРУ - 0, 4 кВ с 

АВР в   КТП - 2х630.  (г.Урай , водозаборные сооружения, 

Проезд 1, подъезд 56/12). 

шт 1 1508,922 1 1508,922 

5 Капитальный ремонт ( с заменой) систем водоснабжения:      

Капитальный ремонт скважины №35 с установленным на 

ней  павильоном  инв.№101030001473. (г.Урай , 

водозаборные сооружения, Проезд 1, подъезд 56/15). 

шт 1 3087,2725 1 3087,2725 

10. Предусмотреть ремонт бетонных (несущих) и металлических 

конструкций, если это необходимо. 

11. Укомплектовать фланцевые соединения недостающими болтами. 

12. Выполнить исполнительную документацию (где отсутствует) 

13. Вести техническую и эксплуатационную документацию в 

соответствии с требованиями ПБ. 
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6 Капитальный ремонт (с заменой) систем водоснабжения:        

Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Буровиков 

от ВК№ПР-27 до ВК №ПР-29 инв.№108030002227. (г.Урай 

сети водоснабжения от ВК№ПР-27 до ВК№ПР-29 по 

ул.Буровиков). 

км 0,316 1376,490 0,316 1376,490 

 Итого за  2018 год км 1,806 20269,735 1,806 20269,735 

 2019 год      

 бюджет округа + местный бюджет      

1 Капитальный ремонт  (с заменой) систем водоснабжения: 

Капитальный ремонт сетей водоснабжения от в/к № 4-73 у 

ж/д № 22 по улице Механиков к налоговой инспекции до 

в/к № 4-14 у гостиницы по улице Сибирской инв. 
№101030001047.  Капитальный ремонт участка сети 

водоснабжения от точки врезки т.А до  в/к № 4-73. (г.Урай, 

от точки врезки т.А, расположенной  вблизи дома №1 по 

ул.Садовой до в/к № 4-73, расположенного  вблизи ж/д №2 

по ул.Механиков) 

 

 

 

 
км 

 

 

 

 
0,3215 

 

 

 

 
2 491, 948 

 

 

 

 
0,3215 

 

 

 

 
2 491, 948 

2 Капитальный ремонт  (с заменой) систем водоснабжения: 

Капитальный ремонт сетей водоснабжения от  

водозаборного  сооружения   до  Профилактория на  

промзоне инв№101030000940. Капитальный ремонт участка 

сетей водоснабжения от ВК№ПР-2 до ВК№ПР-34. (г.Урай 

от ВК№ПР-2, расположенного возле водозаборных 

сооружений до ВК№ПР-34, расположенного возле 
Профилактория) 

км 0,515 2 065, 581 0,515 2 065, 581 

3 Капитальный ремонт (с заменой) систем водоснабжения: 

Капитальный ремонт  сетей водоснабжения от в/к № 3-32 

на углу ж/д 12 вдоль улицы Ленина к ж/д 54 вдоль ж/д 

15,12,25 к ж/д  28,29,25,26а до в/к 3-17 мкр.3 

инв.№101030001033. Капитальный ремонт участка сети 

водоснабжения от в/к № 3-32 до в/к № 3-17. (г.Урай, 

микрорайон 3, от в/к № 3-32, расположенного у ж/д №12 до 

в/к № 3-17, расположенного у ж/д №22) 

км 0,7094 7 936, 807 0,7094 7 936, 807 

4 Капитальный ремонт (с заменой) систем водоснабжения:  

Капитальный ремонт электролизной инв.№101020000310. 

Замена технологического оборудования и технологических 

трубопроводов. (г.Урай, Проезд 1, Подъезд 56/11, 

электролизная) 

 

 

шт 1 3 047, 155 1 3 047, 155 

5 Капитальный ремонт (с заменой) систем водоснабжения: 
Капитальный ремонт магистрального водовода  от  в/к № 

2А-10, расположенного у ж/д 11 мкр.2А до в/к № Зап-32, 

расположенного у дома №24 мкр. Западный инв. 

№101030000961. (г.Урай от ВК№2А-10, расположенного  у  

жилого дома  №11  микрорайон  2А, до ВК№Зап-32,  

расположенного  у  дома 24 мкр."Западный") - Этап 1.  

Капитальный ремонт сетей водоснабжения от в/к № А-8, 

расположенного у жилого дома 68 мкр.А до в/к № 2А-13, 

расположенного у жилого дома 13 мкр.2А инв. 

№101030000935. (г.Урай, от в/к № А-8,  расположенного у 

ж/д №68, микрорайон А до в/к № 2А-13, расположенного у 
ж/д №22, микрорайон 2А) - Этап 2. 

км 0,572 4 854, 675 0,572 4 854, 675 

6 Капитальный ремонт (с заменой) систем водоснабжения: 

Капитальный ремонт технического водовода от 

водозаборного сооружения на промзоне до котельной МУП 

УТЭ, расположенной в поселке Первомайский инв.№ 

101030000979. Капитальный ремонт участка технического 

водовода от ВК№4 до ВК№11. (г.Урай, от ВК№4, 

расположенного вблизи территории УЭС до ВК№11, 

расположенного вблизи проезда Животноводческий)   

 

 

 

 

км 

 

 

 

 

1,1153 

 

 

 

 

6 224, 899 

 

 

 

 

1,1153 

 

 

 

 

6 224, 899 

7 Капитальный ремонт (с заменой) систем водоснабжения: 

Капитальный ремонт фильтровальных залов 1,2,3 очереди, 

насосной станции питьевой воды № 2, комплектно-

трансформаторной подстанции инв.№101020000307. Замена 
насосного оборудования. (г.Урай, Проезд 1, Подъезд 56/12) 

 

 

шт 

 

 

1 

 

 

7 017, 934 

 

 

1 

 

 

7 017, 934 

 Всего за 2019 год:  3,2332 33638,999 3,2332 33638,999 
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 2020 год      

 бюджет округа + местный бюджет      

8  «Капитальный ремонт  (с заменой) систем водоснабжения: 

Капитальный ремонт сетей водоснабжения от водяного 

колодца №Д- 41, расположенного по улице Космонавтов 

вблизи жилого дома № 43 микрорайона "Д", до водяного 

колодца №А- 2, расположенного по улице Космонавтов 

вблизи жилого дома № 70 микрорайона А инв. 

№101030001060, сетей  водоснабжения  от  водяного 

колодца №Д-41,  расположенного  у  жилого дома 43  к  
жилым  домам  78,  79  микрорайон  Д инв.№101030000996.  

(ХМАО-Югра, г.Урай, от ВК№А-10 расположенной в 

районе ККЦК "Юность Шаима" мкр. А  до  ВК№Д-43 

расположенного у ж/д №54 мкр. Д». 

 

 

шт 

 

 

1 

 

 

9 549,743 

 

 

1 

 

 

5 359,678 

9 Капитальный ремонт  (с заменой) систем водоснабжения: 

Капитальный ремонт магистрального водовода  от  

водозаборного  сооружения  до  котельной  МУП "УТЭ", 

расположенных на Промзоне   инв. №101030000980.  

(ХМАО-Югра, г.Урай, от ВК -35 расположенной на 

водозаборных сооружениях   до  котельной  МУП "УТЭ") 

 

 

шт 

 

 

1 

 

 

56312,665 

 

 

1 

 

 

40103,167 

10 Капитальный ремонт  (с заменой) систем водоснабжения: 

Капитальный ремонт нежилого сооружения - насосная 

станция технической воды 1 подъема инв.№101030000304. 
Замена систем инженерно-технического обеспечения.  

(ХМАО-Югра, г.Урай, Проезд 8/1). 

шт 1 8 079,321 1 7 442,674 

 Всего за 2020 год:  3 73941,729 3 52905,519 

 2021 год      

 средства предприятия      

1 Текущий ремонт объектов водоснабжения (в т.ч. 

диспетчеризация) 
- - 1183,848 - 5880,75 

2 Текущий ремонт сетей водоснабжения (замена ветхих и 

аварийных участков) 
- - 2020,574 - 3078,598 

 Всего за 2021 год: - - 3204,422 - 8959,322 

 2022 год      

 средства предприятия      

1 Текущий ремонт объектов водоснабжения (в т.ч. 

диспетчеризация) 
- - 960,653 - 1908,142 

2 Текущий ремонт сетей водоснабжения (замена ветхих и 

аварийных участков) 
- - 1904,188 - 2820,772 

 Всего за 2022 год: - - 2864,84 - 4728,914 

 

Информация о соответствии  качества питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети города Урай 

Оценка соответствия  качества питьевой воды требованиям  действующих  нормативов  по 

санитарно-химическим   и   микробиологическим   показателям   в распределительной 

водопроводной сети города Урай проводится согласно статьи 23 федерального закона от 

07.12.2011 N416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а также пункта 5 «Правил 

осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей 

воды», утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 №10 «О порядке 

осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей 

воды» по программе производственного контроля качества воды.  

«Программа производственного контроля качества питьевой воды», разработанная АО 

«Водоканал», утверждена ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Урае и Кондинском районе. 

Исследования по контролю качества питьевой воды проводятся испытательной лабораторией АО 

«Водоканал» в установленном порядке.  Результаты производственного контроля представлены в 

таблице 12. 
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Таблица 12 

Нормируемые показатели качества 
питьевой воды  (включая 

микроорганизмы) 

Един. изм.  Норматив 
(ПДК) 

Фактическое 
качество 

отобранных 

проб за 2022 

год 

Доля (%) проб питьевой воды 
за 2022 год, не 

соответствующих 

требованиям действующих 

нормативов 

Санитарно-химические показатели: 

Цветность град. 20 7,4 0 

Мутность  мг/дм³  1,5 0,68 0 

Железо общее мг/дм³ 0,3 0,29 0 

Водородный показатель ед.рН 6-9 6,5 0 

Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм³ 1000 107 0 

Жесткость общая  ᴼЖ 7 1,3 0 

Окисляемость перманганатная мгО2/дм³ 5 1,6 0 

Марганец мг/дм³ 0,1 0,07 0 

Нитрат-ион мг/дм³ 45 0,11 0 

Нитрит-ион мг/дм³ 3 0,02 0 

Ион аммония мг/дм³ 2 0,13 0 

Микробиологические показатели*: 

ОКБ КОЕ/100 см³ Отс. Отс. 0 

ТКБ КОЕ/100 см³ Отс. Отс. 0 

Общее микробное число КОЕ/см³ 50 Отс. 0 

Энтерококки КОЕ/100 см³ Отс. Отс. 0 

Escherichia coli (E.coli) КОЕ/100 см³ Отс. Отс. 0 

 

Примечание: *- по результатам исследований филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в 

ХМАО-Югре» в Советском районе и в г. Югорске и г. Урай и Кондинском районе 
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3.   Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с 

приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, 

измерений 

Год ввода в эксплуатацию городского Водозабора – 1968. Износ составляет 93%.  

1. На основании «Проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения» в 

2012 г. была изменена граница зоны I пояса санитарной охраны городского водозабора. В связи с 

чем, необходима ликвидация 3-х наблюдательных скважин (№№1,71,72), не вошедших в эту зону. 

2. Станция обезжелезивания с существующей технологией предназначена для очистки 

исходной воды до норм питьевого качества только по железу. Проектом предусматривалась 

предельно допустимая концентрация ионов железа в исходной воде – 7 мг/л. Концентрация железа 

на сегодняшний день составляет более 14 мг/л, существующая технология обезжелезивания 

утратила свою эффективность на 50% - необходима  реконструкция.   

3. При ежегодном обследовании конструктивных элементов зданий и сооружений 

Водозабора выявляются деформации конструкций, следы плесени на стенах насосной станции, 

разрушения бетона в зоне стыков и мест сопряжений, деформации конструкций наземного 

резервуара хранения чистой воды.  

4. Фильтровальное оборудование фильтровального зала №3 в эксплуатации более 25 лет при 

норме 20 лет - наблюдается коррозия фильтров, необходима замена  фильтровального  

оборудование  выработавшего  свой  ресурс. 

5. Актуальной и первоочередной проблемой является сброс воды от промывки фильтров 

станции обезжелезивания на рельеф.  

6. Для целей не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением  согласно 

п.4 статьи 43 Водного кодекса РФ необходимо использовать только поверхностные водные 

объекты, что так же является одним из мероприятий, предотвращающих истощение подземных 

вод.  

7. Существующие резервуары технической воды введены в эксплуатацию в 1973 году     

(2х2000м3) находятся в неудовлетворительном состоянии  и  требуют  ремонта. 

8. Общая протяженность сетей питьевого водоснабжения 137,99 км, сети требующие замены 

– 29,74 км. Через промзону от Водозабора до города проходит 12,7 км. магистральных сетей 

питающих город из них 8,7 км. имеют  100% износ, срок их эксплуатации в среднем составляет 48 

лет, при нормативном 15-20 лет. Необходима поэтапная замена стальных водоводов на 

полимерные, согласно утвержденной схемы водоснабжения. 

9. Общая протяженность сетей технического водоснабжения 33,2 км, из  них заменено 1,11 

км., все  остальные имеют 100% износ. 

Анализ  резервов  и  дефицитов 

   Источником централизованного  питьевого водоснабжения потребителей г. Урай является 

водозаборные сооружения  проектной производительностью – 10,56 тыс. м3/сут.  Фактическая 

максимальная производительность водозабора с учетом существующих рабочих скважин 

составляет 8,1 тыс.м3/сут. Согласно  прогнозам  подача  воды  в  город  не  превысит  

максимальную  производительность  водозабора  к  2028 году.  Разрешенный водоотбор, согласно 

протокола ТКЗ №104 от 17 ноября 2008 года составляет 24 тыс.м3/сут,  Для  бесперебойной  

подачи  воды  населению  и  предприятиям  города  необходимо  проводить  поэтапную  замену  

ветхих  сетей  питьевого  и  технического  назначения. 
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             4.  Заключение о техническом состоянии объектов системы  ХВС 

Таблица 14 

№ п/п Существующая проблема 

1 Необходима замена магистрального водовода  Ø400 мм. (от Водозабора до города общей 

протяженностью 3,96 км. Водовод эксплуатируется более 50 лет и имеет 100% износ, 

характеризуется частыми порывами. Материал  трубы – сталь, год ввода в эксплуатацию 

1970.   

2 Необходима замена магистральных водоводов  Ø350 мм.  и Ø300  от  котельной  УТЭ  до  

города. Водоводы эксплуатируются 48 и 49 лет соответственно и имеют 100% износ, 

характеризуются порывами. Материал  трубы – сталь, года ввода в эксплуатацию 1974  и  

1973 соответственно.   

3 Необходима замена части сети водоснабжения, проходящей под дорогой по ул. Ленина, 

протяженностью  674 м. Сети водоснабжения по ул. Ленина,  проложены  в 1974 году из 

стальной трубы, износ составляет  – 100% (48 лет  в эксплуатации).  

4 Необходима замена сети водоснабжения от водяного колодца №3-79, расположенного на 

магистральном водоводе по ул. Береговая, вдоль ул.40 лет Победы до ул. Узбекистанская, 

протяженностью  876 м. Сети проложены  в 1979 году из стальной трубы, износ 

составляет  – 100% (43 года  в эксплуатации). 

5 Малая глубина заложения трубопроводов по улицам Сибирская, Садовая, Кольцова, 

Нагорная, Механиков. Сети проложены совместно с тепловыми, АО «УТЭ» планирует 

отключить свои сети в ближайшее время. Необходимо произвести перекладку 

(заглубление) сетей с установкой новых водопроводных колодцев. 
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5. Оценка технического состояния объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения 

1. Оценка степени физического износа оборудования объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения осуществляется по 5 основным группам: 

а) оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и 

внешнему виду нареканий нет; 

б) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают 

технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы; 

в) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают 

технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы); 

г) оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или 

аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна; 

д) оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации вследствие явных 

нарушений конструкций или элементов. 

2. Оценка состояния объектов централизованных систем холодного водоснабжения  

проводится на основании технического обследования с учетом оценки степени физического 

износа оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 

 для группы "а" в интервале от "0%" до "15%"; 

 для группы "б" в интервале от "16%" до "40%" - если оборудование по наработке прошло 

капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы 

незначительные сбои); 

 для группы "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование, прошедшее более 1 

капитального ремонта и (или) имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при 

этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций); 

 для группы "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном 

состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы водопроводных и 

канализационных сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего 

персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может 

эксплуатироваться без постоянного надзора; 

 для группы "д" от "81%" до "100%" - оборудование, включение которого невозможно и 

(или) опасно для сетей и (или) жизни и здоровья обслуживающего персонала. Эксплуатация 

такого оборудования неминуемо приведет к аварии, и (или) такое оборудование физически 

невозможно включить в работу. 

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, 

подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: 

 
экспл ветх

с с
с экспл

с

S  - S
К  = 

S
, 

где: 

 экспл

сS  - протяженность сетей водопроводных, находящихся в эксплуатации, км; 

 ветх

сS  - протяженность ветхих сетей водопроводных находящихся в эксплуатации, км. 

Таблица 13  

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения 

№ п/п 
Критерий оценки, 

степень износа. 

Показатель от общего количества 

участков, %. 

1 А (1-15%) 12,5 

2 Б (16-40%) 44,91 

3 В (41-60%) 1,91 

4 Г (61-80%) 8,49 

5 Д (81-100%) 32,19 
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Диаграмма 
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Б
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Средний износ сетей водоснабжения составляет: 37% 

 

6.  Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации 

объектов системы 

По результатам  технического  обследования  системы  централизованного  водоснабжения  

города  Урай  объекты: 

a. Водозаборные  и  водоочистные  сооружения      

b. Насосная  станция  технической  воды  первого  подъема 

c. Сети  питьевого  и  технического  назначения  

находятся  в  удовлетворительном  состоянии  и  могут  эксплуатироваться  в  дальнейшем  при  

условии  своевременного  выполнения  планово предупредительных  ремонтов,  эксплуатации  

оборудования  согласно  регламентам,  своевременном  устранении аварийных  ситуаций    и  

выполнении  запланированных  мероприятий. 

 

7.  Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную 

техническую документацию 

 

Работы проводились в соответствии с: 

1. Приказом Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к 

проведению технического обследования централизованных систем горячего 

водоснабжения,  холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 

определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и 

водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего 

водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33794). 
 

2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

3. Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. №416 

4. «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения 

и канализации» МДК 3-02.2001 (утв. приказом Госстроя РФ от 30 декабря 1999 г. N 168). 

5. ВСН 58-88(р) «Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения». 
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8. Целевые  показатели  развития  централизованных  систем  водоснабжения 

В  соответствии с законом   «О  водоснабжении и водоотведении» от  07.12.2011 №416-ФЗ  к  

целевым  показателям  деятельности организаций, осуществляющих, холодное водоснабжение и 

водоотведение относятся: 

 показатели качества воды; 

 показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения; 

 показатели качества эффективности использования ресурсов:  

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 

Анализ фактических и плановых значений показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного 

водоснабжения 

Таблица  15 

№ 

п/п 
Наименование источника 

Ед. 

изм. 

Фактическое значение 

показателя  

2023 

(При 

нято 

РСТ) 

Плановые значения показателя 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 2026 

  

2027 

Показатели качества воды  

1 

Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов 
централизованной системы 
водоснабжения в 
распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 

Количество проб питьевой воды, 
отобранных по результатам 
производственного контроля, не 
соответствующих установленным 
требованиям 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Общее количество отобранных проб ед. 9183 9334 13288 13338 9180 9180 9180 9180 9180 9180 

2 

Доля проб питьевой воды в 
распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 

Доля проб питьевой воды в 
распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Общее количество отобранных проб ед. 810 1080 726 720 810 810 810 810 810 810 

 Показатели  надежности 

3 Количество перерывов в подаче 
воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств 
организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений 
на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, 
осуществляющих холодное 

водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети 
в год 

ед/км 0,02 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.1. Количество перерывов в подаче 
воды, зафиксированных в 
определенных договором местах 

исполнения обязательств 
организации, произошедших в 
результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений 
на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения 

ед. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. Протяженность водопроводной сети км 135,4 135,5 137,0 138,0 118,4 118,4 118,4 118,4 118,4 118,4 

 Показатели  энергетической эффективности   

4 Доля потерь воды в 
централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 10 9 11 10 10 10 10 10 10 10 

4.1. Общий объем воды, поданной в 
водопроводную сеть 

куб. 
м 

2124800 2092142 2074349 2060215 2194710 2194710 2194710 2194710 2194710 2194710 

4.2. Объем потерь воды в 
централизованных системах 
водоснабжения при ее 
транспортировке 

куб. 
м 

216704 190049 224633 213808 219470 219470 219470 219470 219470 219470 

5 Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть 

 

0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

5.1. Общее количество электрической 
энергии, потребляемой в 
соответствующем технологическом 

процессе 

кВтч 1085566 1005024 1070448 1082976 956404 956404 956404 956404 956404 956404 

5.2. Общий объем питьевой воды, в 
отношении которой осуществляется 
водоподготовка 

куб. 
м 

2550495 2488425 2585242 2520120 2391010 2391010 2391010 2391010 2391010 2391010 

6 Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема к транспортируемой 
воды 

кВтч/
куб. 

м 

0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

6.1. Общее количество электрической 
энергии, потребляемой в 
соответствующем технологическом 
процессе 

кВтч 786100 727776 775152 784224 877884 877884 877884 877884 877884 877884 

6.2. Общий объем транспортируемой 
питьевой воды 

куб. 
м 

2124800 2092142 2074349 2060215 2194710 2194710 2194710 2194710 2194710 2194710 
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9.  Мероприятия с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение 

капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для 

достижения предложенных плановых значений показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности 

                                                                                                                                           Таблица 16 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Обоснование 

необходимости  

(цель реализации) 

Кол-во Период 

выполнения 

мероприятий 

Финансир

ование,  

млн. руб.  

1 Реконструкция водозаборных 
сооружений г. Урай 

улучшение 
качества питьевой  

воды  подаваемой 

потребителям 

1 объект 2025-2027 
г.г. 

686,063 
 

2 Магистральный водовод  от  
водозаборного  сооружения,  

расположенного  на  промзоне  до  

водяного колодца №2-71,  
расположенного  у  жилого дома  40  

микрорайон  2 

замена ветхой 
сети 

Ф400 мм 
L=3961 м 

2025 г. 119,24 

3 Реконструкция магистрального  

водовода  от  котельной  МУП 
"УТЭ, расположенного на промзоне  

до  водяного колодца №1Б-17,  

расположенного  у  жилого дома 5 

на  улице  Пионеров 

замена ветхой 

сети 
 

Ф300 мм  

L=2094 м. 
 

2025 г. 47,47 

 

4 Реконструкция магистрального  

водовода  от  котельной  МУП 

"УТЭ, расположенного на промзоне  
до  водяного колодца №1Б-27,  

расположенного  у  магазина «Гера» 

на  улице  Шевченко 

замена ветхой 

сети 

 

Ф350 мм  

L=2042 м. 

 

2026 г. 56,06 

 

5 Магистральный  водовод от  
колодца 1Б-59,  расположенного  у  

новой детской поликлиники  до  

водяного колодца №Зап-44,  
расположенного  у  Поликлиники  

микрорайон  "Западный" 

замена ветхой 
сети 

Ф250 мм  
L=257 м. 

2026 г. 2,530 

6 Магистральный водовод от 

водяного колодца №3-79, 
расположенного на магистральном 

водоводе по ул.Береговая, вдоль 

ул.40 лет Победы до ул. 
Узбекистанская 

замена ветхой 

сети 

Ф200 мм  

L=876 м. 

2026 г. 18,70 

7 Реконструкция сетей хозяйственно-

питьевого водопровода  по улице 

Ленина  от  водяного колодца №2-
56,  расположенного  у  жилого дома  

53  микрорайон 2  до  водяного 

колодца  №Зап-48,  расположенного  
у  Поликлиники   микрорайон  

"Западный"  

замена ветхой 

сети 

 

Ф300 мм.  

L=674 м.   

 

2026 г. 15,00 
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10. Рекомендации по способам приведения объектов системы в состояние, необходимое 

для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения 

 

В 2022 году актуализирована и утверждена постановлением администрации г. Урай №1763 

от 26.07.2022 г. «Схема водоснабжения и водоотведения города Урай  ХМАО-Югра на период до 

2028 г.», которая предусматривает следующие направления развития систем инженерного 

обеспечения: 

10.1.Система питьевого водоснабжения 

Реконструкция водозаборных сооружений г. Урай; 

Капитальный ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей водоснабжения. 

10.2. Система технического водоснабжения 

Капитальный ремонт резервуаров технического водоснабжения. 

Капитальный ремонт инженерных сетей. 
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Приложение1 

Результаты ультразвуковой толщинометрии 
 

1. Участки  водопровода  по улице Ленина  от  водяного колодца №2-56   до  водяного 

колодца  №Зап-48  сталь ф200 мм  L=350,45 м.,  сталь  ф300 мм L=302,45 м.,    

сталь  ф250 мм L=505,32  в составе 

инв.  №101030000985 Сети хозяйственно-питьевого водопровода  по улице Ленина  от  водяного 

колодца №2-56,  расположенного  у  жилого дома  53  микрорайон 2  до  водяного колодца                

№Зап-48,  расположенного  у  Поликлиники   микрорайон  «Западный» 

 

Измерения выполнялись в соответствии со схемами толщинометрии элементов. 

утонения составляет более 50%  

 

 

 

участок 
Наимено

вание 

элемента 

Точка 

измерения 

Толщина 
номинальная, 

мм 

Толщина 
фактическая, 

мм 

Утонение, 

мм 

Утонение, 

% 

от  водяного 

колодца 
Зап-48 до   

водяного колодца 

Зап-49 

труба 

ф325 мм 

1 8 4,2 3,8 47 

2 8 3,9 4,1 51 

3 8 4,1 3,9 49 

4 8 4,1 3,9 49 

от  водяного 
колодца Зап-53  

до   водяного 

колодца Зап-59 

труба 

Ф325 мм 

1 8 3,7 4,3 54 

2 8 3,9 4,1 51 

3 8 4,2 3,8 47 

4 8 3,9 4,1 51 

от  водяного 

колодца  2-63а  

до   водяного 
колодца 2-60 

труба 

ф273 мм 

1 7 3,5 3,5 50 

2 7 3,2 3,8 54 

3 7 3,2 3,8 54 

4 7 3,3 3,7 53 

от  водяного 

колодца 2-60  до   
водяного 

колодца 2-18 

труба 
ф219 мм 

1 6 3,0 3,0 50 

2 6 3,0 3,0 50 

3 6 3,1 2,9 48 

4 6 3,1 2,9 48 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 

 
 


